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1. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano uZsakovas: UAB "Kupiskio komunalininkas".
Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.: 2016 m. gruodiio 2 d. Nr. 2016-12.
Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)

investicijy plano rengimo tvarkos aprasas; Namy valdos techninés apskaitos byla 1989 m. lapkricio 5 d.;
V] "Registry centras" duomeny banko i$rasas.

Investicijy planas atitinka bendrajj plang, patvirtintg Kupiskio rajono savivaldybeés tarybos sprendimu 2008 m. vasario 14 d.

Nr. TS-19.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitry aktai: Nr. 966 2016 m. geguiés 3 d.
Investicijy plano rengéjo vizualinés apZiaros ir natdriniy matavimy atlikimo aktai:

- vizualiné apzidra Nr. 6 2016 m. gruodzio 30 d.

- natdriniai matavimai Nr. 6 2016 m. gruodZio 30 d.

Investicijy plane skaiCiavimy rezultatai gali skirtis nuo realiy dél iy priezasciy:

1. Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis investicijy plano atliki-
mo metu rinkoje vyraujanciomis kainomis, todél gali skirtis nuo faktiniy darby atlikimo kainos.

2. Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybeés, savivaldybés ar ilumos tiekimo jmoniy aptarnaujan-
€iy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas¢iy.

3. Skelbiant rangos darby konkursa, rangovai objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skai¢iavimus.

4. Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminars ir jokiais ba-
dais ne baigtiniai. Sie kiekiai turi bati tikslinami bei papildomi projekto rengimo metu.

Il. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibiidinimas

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas: Plyty mras

1.2. Auksty skaicius: 2

1.3. Statybos metai: 1961

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klasé: E

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00338
1.4.2. Sertifikato iSdavimo data: 2017.01.12.

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 367,32 m?

1.4.4. Energijos sgnaudos pastato $ildymui nurodytos sertifikate: 299,56 kWh/m?/metus
1.4.5. pagrindinis pastato Sildymui naudojamas $ilumos 3altinis: Centrinis Sildymas
1.5. UZstatytas plotas: 249,00 m?

1.6. Priskirto Zemés sklypo plotas:
1.7. Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis): 9504 EUR.

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt.|  Kiekis Pastabos '
1 2 3 4 5
23 Bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 8
212 buty naudingasis plotas m? 367,32
2:1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 0
skaicius*
2.14. namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0
bendrasis (naudingasis) plotas
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2.1.5.  |namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 367,32
(bendrasis) plotas (2.1.2 + 2.1.4)

2.2, Sienos (nurodyti konstrukcija)

2.2, iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity an- m? 407,7 Plyty mras
gy plota), jskaitant angokrascius
2.2.2. isoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficien- W/m?K 1,27
tas
2.2.3. cokolio plotas m? 57,7 Antzemine dalis 17,3 m?
Pozeminé dalis 40,4 m?
2.2.4. |cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 25
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. |stogo dangos plotas m? 384,0  |Slaitinis stogas
2.3.2. stogo ar perdangos pastogéje Silumos perdavi- W/m?K 0,85

mo koeficientas

24 Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys

2.4.%. langy skaicius, i$ jy: vnt. 19
2.4.1.1. |[langy, pakeisty j maZesnio $ilumos pralaidu- vnt. 16
mo langus, skaicius
2.4.2. langy plotas, i3 jy: m? 41,21
2.4.2.1. |langy, pakeisty j maZesnio ilumos pralaidu- m? 34,32
mo langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skai€ius, is jy: vnt. 4
2.4.3.1. |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio vnt. 4
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4, balkony (lodZijy) dury plotas, i3 jy: m? 7,04
2.4.4.1. |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j mazesnio m? 7,04

Silumos pralaidumo duris, plotas

25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy, $ilumos punkty ir kity)
langai ir lauko durys

2.5, langy skaicius, is jy: vnt.
2.5.1.1. [langy, pakeisty j mazesnio Silumos laidumo vnt. 0
langus, skaicius
252, langy plotas, i3 jy: m? 2,63
2.5.2.1. [langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo m? 0

langus, plotas

2.5.3. lauko dury skaicius vnt. al
2.5.4. lauko dury plotas m? 1,82
2.6 Risys
2.6:1; rlsio perdangos plotas m? 0 Risio néra
2.6.2. rasio perdangos Silumos perdavimo koefi- W/m?K 0,71
cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esantios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy
ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo
ploto sgvoka).
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biklés jvertinimas

2 lentelé

Issamus buklés aprasymas (defek-

vertinimo pagrindai (kasmetiniy
ir neeiliniy apZiary, statybiniy ty-

Eiles Nr. | Vertinimo objektas Bendras [tai, deformacijos, nusidévéjimo rinéjimy ir vizualinés apZitiros ak-
i | jvertini- |lygis ir pan.) ty datos, registracijos numeriai,
 mas* S vykdytojai) e
3.1 sienos (fasadineés) 3 Vietomis plyty maras paveiktas drég- [Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
meés, vietomis matosi smulkiy jtraki- |nés apZitros aktas Nr. 6 2016-12-30
muy. Prie lietvamzdzZio kampas pradé- |apZilros aktas Nr. 966
jo irti, byra skiedinys tarp plyty. 2016-05-03
3.2 pamatai ir nuogrindos 3 Cokolio tinkas vietomis sutrikes, Kasmetiniy apZiary aktai; vizuali-
at3okes. Nuogrindos néra. nés apZiuros aktas Nr. 6 2016-12-30
apZiuros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.3. stogas 3 Stogo danga susidéveéjusi, vietomis Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
leidZia vandenj. nés apzitros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.4. langai ir balkony du- 3 3 vnt. langy yra nepakeisti. Kasmetiniy apzidry aktai; vizuali-
rys butuose ir kitose nés apZitros aktas Nr. 6 2016-12-30
patalpose apiZitros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.5. balkony ar lodZijy lai- 2 Balkony aikstelés aptrupéje, matosi  |Kasmetiniy apZiary aktai; vizuali-
kancios konstrukcijos korozijos paZeista armatira. neés apzilros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiitros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.6. risio perdanga Rusio néra. Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
nés apzitros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.7 langai ir lauko durys 2 Laiptiniy langai nepakeisti. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
laiptinése ir kitose Tambdro, laiptinés durys nepakeis-  |nés apZilros aktas Nr. 6 2016-12-30
bendrojo naudojimo tos. apiitros aktas Nr. 966
patalpose 2016-05-03
3.8. Sildymo inZinerinés 3 Vamzdynai paveikti korozijos, izo- Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
sistemos liacija susidévéjusi, vietomis jos nes apiZiuros aktas Nr. 6 2016-12-30
nera. apzidros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.9. karsto vandens inZine- Centralizuoto kar§to vandens néra.  |Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
rinés sistemos nés apiZitros aktas Nr. 6 2016-12-30
apzilros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.10. vandentiekio inZineri- 3 Vamzdynai paveikti korozijos. Kasmetiniy apzidry aktai; vizuali-
nes sistemos neés apZiuros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiildros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.11. nuoteky 3alinimo inZi- 3 Vamzdynai paveikti korozijos. Kasmetiniy apzitry aktai; vizuali-

nerinés sistemos
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apZitros aktas Nr. 966
2016-05-03.

3.12. védinimo inZinerinés 3 Nevalyti ventiliacijos kanalai. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
sistemos nes apZitros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 966
2016-05-03
3:13: elektros bendrosios 3 Defekty nepastebéta. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
inzinerinés sistemos nes apiidros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 966
2016-05-03
3.14. liftai (jei yra)

Kasmetiniy apzilry aktai; vizuali-
nés apzitros aktas Nr. 6 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 966

2016-05-03

* |vertinimo skalé: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 - labai blogas
(batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padetj, 2013 - 2016 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
41.1. [Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos kWh/m?/metus 299,56
sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klase klasé E
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo kWh/metus 54866
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy me- kWh/m?/metus 149,4
ty iki projekto rengimo mety
4.1.4, 4.1.3. punkte nurodyty Sildymo sezony viduti- dienolaipsnis 3661,0
nis dienolaipsniy skaicius
4.1.5. Silumines energijos sgnaudos patalpy $ildy- kWh/dienolaipsniui 14,99
mui vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama Silumos kaina EUR/kWh 0,0585
4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duo-
menis:
silumos nuostoliai per pastato sienas 108,47 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato stogg 40,18 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 19,40 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato langus 30,44 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 21,51 kWh/m?/metus.
~ ) Investicijy plano rengime
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

1 PAKETAS

4.1 lentelé

Eilés Nr.

- Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai

Trumpas priemonés aprasymas,
nuradant konstrukciniy sprendi-
my principus, technines jrangos

|charakteristikas ir pan.

Atitvaros
Silumos
perdavimo
koeficien-
tasU
(W/mK)

Prelimina-

riosdarby |
apimtys:

Mato
vnt..

2

4

gt

Energijos efektyvuma didinancios

priemones:

5.1:4.

IZoriniy sieny (taip pat ir cokolio)
giltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdZiy demontavima,
jrengima ar keitimg, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitrau-
kima (i$skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkymg

Numatomas sieny Siltinimas termo-
izoliacinémis plokstémis, jrengiant
vedinamg fasadg, kurio plotas yra
~407,7 m?. Stiprinamos balkony
aiksteles, keiiami aptvarai, jrengia-
mi stogeliai virs balkony (4 vnt.).

0,20

~407,7

Numatomas cokolio 3iltinimas ter-
moizoliaciniu sluoksniu (jgilinant

ne maiiau 0,60 m) ir jrengti pozemi-
nés dalies hidroizoliacijg bei antze-
mine dalis aptaisoma klinkerio ply-
telémis.

AntZeminés cokolio dalies plotas
~17,3 m?; poZeminés cokolio dalies
plotas ~40,4 m?.

0,25

~57,7

Izoliavus cokolj batina tinkamai
atstatyti nuogrinda betono trinkelé-
mis aplink visg pastata.

Nuogrindos plotas ~33,7 m?.

~33,7

5.1.2;

5.1.3.

Sildymo ir |$ildymo prietaisy ir

(ar) karsto |(ar) vamzdyny keitimas
vandens
sistemy

pertvarky-

mas ar

keitimas

toriy tipas, galingumas parenkamas
techniniame darbo projekte. Radia-
toriy skaicius ~30 vnt.

Numatoma pakeisti radiatorius. Radia-

~30,0

vnt.

Numatoma pastate pakeisti magist-
ralinius $ildymo sistemos vamzdy-
nus ir stovus naujais (vienvamzde
3ildymo sistema keic¢iama j dvivamz-
de 3ildymo sistemgq). Keifiant vamz-
dynus, pakei¢iama visa reikalinga
uzdaromoji armatira. Vamzdziy ti-
pas ir diametras parenkamas tech-
niniame darbo projekte. Magistrali-
nio vamzdyno ilgis ~126,0 m; stovy
ilgis ~150,0 m.

~276,0

Pastaba: magistraliniai vamzdynai

jrengiami vir$ 1 auksto grindy.

balansiniy ventiliy ant
stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami

automatiniai balansavimo - regulia-

vimo ventiliai ir atjungimo ventiliai

Investicijy plano rengimo
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5.1.4.

su drenazo funkcija. Sildymo siste-
mos balansiniy ventiliy kiekis ~15 vnt.

Subalansuojama Sildymo sistema.

individualios Silumos Butuose prie radiatoriy montuojami ~60,0 vnt.
apskaitos prietaisy ar  |termostatiniai ventiliai su i3anksti-
dalikliy sistemos ir niu nustatymu ir termostatiniais
(ar) termostatiniy ven- |elementais, kuriy gamyklinis nusta-
tiliy jrengimas butuose |tymas yra nuo 16°C temperaturos.
ir kitose patalpose Tikslesnei silumos apskaitai jvertin-
ti prie radiatoriy montuojami Silu-
mos dalikliai - indikatoriai bei jren-
giama reikalinga techniné ir progra-
miné jranga duomeny nuskatymui
nuotoliniu badu. Termostatiniy ven-
tiliy skaicius ~30 vnt.; Silumos nu-
skaitymo dalikliy skaicius ~30 vnt.
5.1.5, ¢ilumos punkto ar kati- |Numatoma jrengti pastato 3ilumos 1 kompl.
linés, individualiy kati- [punkta.
ly ir (ar) karSto vandens
ruosimo jrenginiy kei-
timas ar pertvarkymas,
taip pat atsinaujinan-
&iy energijos 3altiniy
(saulés, véjo, geotermi-
nés energijos, biokuro
ir pan.) jrengimas
5.1.6. Stogo ar perdangos pastogéje Silti- |Jrengiamas nauja Slaitinio stogo 0,16 ~633,5 m?
nimas, jskaitant stogo konstrukci- (~384,0 m?) danga.
jos sustiprinimg ar deformacijy $a-  [Perdanga pastogeje Siltinama ter-
linima, stogo dangos keitima, lie- moizoliacinémis plokstémis, jren-
taus nuvedimo sistemos sutvarky- giant praéjimo takus.
ma ar jrengima, arba naujo 3laiti- Perdangos plotas ~249,5 m.
nio stogo (be patalpy pastogéje) Jrengiami stogloviai (~68 m) ir
jrengimas (jskaitant kopécias lietvamzdZiai (~25 m).
pastoge), apsiltinant jj arba per- Atliekamas stogelio virs jéjimo
dangg pastogéje laiptine remontas (1 vnt.).
51.7. Vedinimo sistemos sutvarkymas 15valomi ventiliacijos kanalai, su- 8 butai
arba pertvarkymas, jskaitant reku-  [tvarkomi ventiliacijos kaminai.
peracijos sistemos jrengimg Kambariuose jrengiami mini rekupe- ~8,0 vnt.
ratoriai (~8 vnt.).
5.1.8. Buty ir kity patalpy langy ir balko-  [Seni mediniai langai ir balkony 1,30 ~6,89 m?
ny dury keitimas j maZesnio Silu- durys kei¢iami naujais PVC profi-
mos pralaidumo langus liy gaminiais. Buty langy ir balko-
no dury plotas ~6,89 m?.
5.1.9. Bendrojo naudojimo patalpose Laiptiniy langy plotas ~2,63 m?; langai 1,30 ~2,63 m?
esanciy langy keitimas ir (ar) ben- varstomi, atsparls smagiams PVC
drojo naudojimo lauko dury (jéji- profiliy gaminiai.
mo, tambiiro, balkony, risio, kon-  |PVC profiliy pastogés langy plotas 1,30 ~1,44 m?
teinerinés, silumos punkto) keiti- ~1,44 m?. Langai varstomi.
7/31
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mas (jskaitant susijusius apdailos

Numatoma pakeisti senas tambaro 1,60 ~3,74 m
darbus), jéjimo laipty remontas ir duris plastikinémis durimis (~1,92 m?).
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams Laiptinés durys kei¢iamos metaline-
(panduso jrengimas) mis durimis (~1,82 m?).
5.2.  |Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:
5.2.1. Kity pastato bhendrojo naudojimo Numatoma jrengti buitiniy nuoteky ~45,0 m
inzineriniy sistemy (elektros, prie3- |magistralinius vamzdynus (~15 m)
gaisrinés saugos, geriamojo van- ir stovus (~30 m).
dens, buitiniy nuoteky, drenazo, Numatoma jrengti geriamojo van- ~45,0 m
taip pat ir namui priklausanciy dens magistralinius vamzdynus
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar (~20 m) ir stovus (~25 m).

* Trumpas priemonés apradymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary silumos pralaidumo siektinus rodiklius,

techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/m?K) vertés turi bati ne didesnés uz nu-

rodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas".

&)
F
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2 PAKETAS 4.2 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Atitvaros
_ silumos Prelimina-
: nurodant konstrukciniy sprendi- perdavimo |rios darby |Mato
Eilés Nr. Priemoneés pavadinimas my principus, techninés jrangos koeficien- |apimtys vnt.
charakteristikas ir pan. tas U |
(W/m?K)
1 2 3 4 5 6
51, Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
5.1:1; I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Numatomas sieny Siltinimas termo- 0,20 ~407,7 m?
giltinimas, jskaitant sieny (cokolio)  |izoliacinémis poliuretano plokste-
konstrukcijos defekty pasalinima, mis tarpusavyje suklijuotomis su
esamy lietvamzdziy demontavima, (4 mm storio fibrocementine plokste.
jrengima ar keitima, elektros, dujy  |Fasado plotas ~407,7 m?. Stiprina-
ar kity sistemy ar jrengimy nuo mos balkony aikstelés, keic¢iami
giltinamos sienos (cokolio) atitrau-  |aptvarai, jrengiami stogeliai virs
kima (i8skyrus keitima naujais) ir balkony (4 vnt.).
nuogrindos sutvarkyma Numatomas cokolio Siltinimas ter- 0,25 ~57;7 m?
moizoliaciniu sluoksniu (jgilinant
ne matiau 0,60 m) ir jrengti poZemi-
nés dalies hidroizoliacija bei antie-
miné dalis aptaisoma klinkerio ply-
telémis.
Antiemineés cokolio dalies plotas
~17,3 m?; pozeminés cokolio dalies
plotas ~40,4 mZ2.
Izoliavus cokolj batina tinkamai ~33,7 m?
atstatyti nuogrindg betono trinkelé-
mis aplink visg pastata.
Nuogrindos plotas ~33,7 m?.
5:41.2; Sildymo ir |3ildymo prietaisy ir Numatoma pakeisti radiatorius. Radia-| ~30,0 vnt.
(ar) karto |(ar) vamzdyny keitimas |toriy tipas, galingumas parenkamas
vandens techniniame darbo projekte. Radia-
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sistemy
pertvarky-

mas ar

keitimas

toriy skaicius ~30 vnt.

Numatoma pastate pakeisti magist-
ralinius $ildymo sistemos vamzdy-
nus ir stovus naujais (vienvamzde
3ildymo sistema keitiama j dvivamz-
de Sildymo sistema). Keiciant vamz-
dynus, pakeitiama visa reikalinga
uidaromoji armatira. Vamzdziy ti-
pas ir diametras parenkamas tech-
niniame darbo projekte. Magistrali-
nio vamzdyno ilgis ~126,0 m; stovy
ilgis ~150,0 m.

Pastaba: ma

~276,0

gistraliniai vamzdynai

jrengiami vir$ 1 auksto grindy.

5.1.3. balansiniy ventiliy ant  [Sildymo sistemos stovuose jrengiami ~15,0 vnt.
stovy jrengimas automatiniai balansavimo - regulia-
vimo ventiliai ir atjungimo ventiliai
su drenaZo funkcija. Sildymo siste-
mos balansiniy ventiliy kiekis ~15 vnt.
Subalansuojama Sildymo sistema.
5.1.4. individualios Silumos Butuose prie radiatoriy montuojami ~60,0 vnt.
apskaitos prietaisy ar  |termostatiniai ventiliai su isanksti-
dalikliy sistemos ir niu nustatymu ir termostatiniais
(ar) termostatiniy ven- |elementais, kuriy gamyklinis nusta-
tiliy jrengimas butuose |tymas yra nuo 16°C temperatiros.
ir kitose patalpose Tikslesnei silumos apskaitai jvertin-
ti prie radiatoriy montuojami 3ilu-
mos dalikliai - indikatoriai bei jren-
giama reikalinga techniné ir progra-
miné jranga duomeny nuskatymui
nuotoliniu badu. Termostatiniy ven-
tiliy skaicius ~30 vnt.; Silumos nu-
skaitymo dalikliy skaicius ~30 vnt.
5.1.5. gilumos punkto ar kati- |Numatoma jrengti pastato Silumos 1 kompl.
linés, individualiy kati- [punkta.
ly ir (ar) karsto vandens
ruodimo jrenginiy kei-
timas ar pertvarkymas,
taip pat atsinaujinan-
¢iy energijos Saltiniy
(saulés, véjo, geotermi-
nes energijos, biokuro
ir pan.) jrengimas
5.1.6. Stogo ar perdangos pastogeéje Silti-  ||rengiamas nauja Slaitinio stogo 0,16 ~633,5 m?
nimas, jskaitant stogo konstrukci- (~384,0 m?) danga.
jos sustiprinimag ar deformacijy $a- |Perdanga pastogéje Siltinama ter-
linima, stogo dangos keitima, lie- moizoliacinémis plokstémis, jren-
taus nuvedimo sistemos sutvarky- giant praéjimo takus.
ma ar jrengimg, arba naujo 3laiti- Perdangos plotas ~249,5 m2.
nio stogo (be patalpy pastogéje) Jrengiami stogloviai (~68 m) ir
jrengimas (jskaitant kopétias j lietvamzdziai (~25 m).
pastoge), apsiltinant jj arba per- Atliekamas stogelio virs jéjimo
9/31
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dangg pastogéje laiptine remontas (1 vnt.).

5.1.7.  |Vedinimo sistemos sutvarkymas ISvalomi ventiliacijos kanalai, su- 8 butai
arba pertvarkymas, jskaitant reku-  |tvarkomi ventiliacijos kaminai.
peracijos sistemos jrengima Kambariuose jrengiami mini rekupe- ~8,0 vnt.

ratoriai (~8 vnt.).

5.1.8. Buty ir kity patalpy langy ir balko-  |Seni mediniai langai ir balkony 1,30 ~6,89 m?
ny dury keitimas j mazesnio 3ilu- durys kei¢iami naujais PVC profi-
mos pralaidumo langus liy gaminiais. Buty langy ir balko-

no dury plotas ~6,89 m?.

5.1.9. Bendrojo naudojimo patalpose Laiptiniy langy plotas ~2,63 m?; langai 1,30 ~2,63 m?
esanciy langy keitimas ir (ar) ben-  |varstomi, atsparus smigiams PVC
drojo naudojimo lauko dury (jéji- profiliy gaminiai.
mo, tambiro, balkony, risio, kon-  |PVC profiliy pastoges langy plotas 1,30 ~1,44 m?
teinerinés, silumos punkto) keiti- ~1,44 m?. Langai varstomi.
mas (jskaitant susijusius apdailos Numatoma pakeisti senas tamburo 1,60 ~3,74 m?
darbus), jéjimo laipty remontas ir duris plastikinémis durimis (~1,92 m?).
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams Laiptinés durys kei¢iamos metaliné-
(panduso jrengimas) mis durimis (~1,82 m?).

52 Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones:

52.1, Kity pastato bendrojo naudojimo Numatoma jrengti buitiniy nuoteky ~45,0 m
ingineriniy sistemy (elektros, pries- |magistralinius vamzdynus (~15m)
gaisrinés saugos, geriamojo van- ir stovus (~30 m).
dens, buitiniy nuoteky, drenaZo, Numatoma jrengti geriamojo van- ~45,0 m
taip pat ir namui priklausanciy dens magistralinius vamzdynus
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar (~20 m) ir stovus (~25 m).

* Trumpas priemonés apradymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary 3ilumos pralaidumo siektinus rodiklius,

techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/m?2K) vertés turi bati ne didesnés uz nu-

rodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas".

6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nusta-

tymas
1 PAKETAS 5.1 lentelé
Kiekis .
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama pa- Plahudja;_
détis ma
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klase klasé E c
6.2. Skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos patalpy kWh/m?/metus 299,56 60,45
&ldymui, i§ jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 299,56 60,45
6.2.2. balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 299,56 60,45
6.2.3. individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sis- 299,56 60,45
temos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose
6.2.4. Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) kars- 299,56 60,45
to vandens ruogimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas,
taip pat atsinaujinanciy energijos 3altiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir pan.) jrengimas
6.2.5. vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai- 21.51 10,62
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tant rekuperacijos sistemos jrengima
6.2.6. stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 40,18 5,99
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy 3alinimga, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogé-
je) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj
arba perdanga pastogeje
6.2.7. iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sie- 108,47 11,46
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy liet-
vamzdziy demontavima, jrengima ar keitimg, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (isskyrus keitima naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma
6.2.8. buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma- 30,44 18.56
zesnio Silumos pralaidumo langus
6.2.9. bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir 1,15 0,48
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdaro, bal-
kony, riisio, konteinerinés, dilumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
6.3. Skaiciuojamyjy siluminés energijos sanaudy patalpy 5il- procentais 79,8
dymui sumazéjimas palyginti su esamos padeéties duome-
nimis
6.4. IEmetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus 20,46
2 PAKETAS 5.2 lentelé
Kiekis
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama pa- | Planuoja-
: L détis ma
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé E C
6.2. Skaiciuojamosios siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/m?/metus 299,56 60,45
Sildymui, i3 jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. dildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 299,56 60,45
6.2.2. balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 299,56 60,45
6.2.3. individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sis- 299,56 60,45
temos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose
6.2.4. ¢ilumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) kars- 299,56 60,45
to vandens ruo3imo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas,
taip pat atsinaujinanciy energijos 3altiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir pan.) jrengimas
6.2.5. vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai- 21,51 10,62
tant rekuperacijos sistemos jrengimg
6.2.6. stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 40,18 5,99
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy 3alinimg, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar
jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy pastoge-
je) jrengimas (jskaitant kopécias j pastogg), apsiltinant jj
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arba perdanga pastogéje
6.2.7. iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sie- 108,47 11,46
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy liet-
vamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (i3skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma
6.2.8. buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma- 30,44 18,56
iesnio Silumos pralaidumo langus
6.2.9. bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir 1,15 0,48
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdaro, bal-
konuy, risio, konteinerines, Silumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
6.3. Skaigiuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy 3il- procentais 79,8
dymui sumazéjimas palyginti su esamos padéties duome-
nimis
6.4. IEmetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus 20,46
7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina
1 PAKETAS 6.1 lentele
Preliminari kaina
I3 viso, EUR/m?
Eilés Nr. Priemanés pavadinimas thkst. EUR |(naudingo-
: jo ploto) '
1 2 3 4
71 Energijos efektyvuma didinancios priemones:
T.1.1. 1%oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukci- 56,517 153,86
jos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavimg, jrengima ar keitima, elekt-
ros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos sienos (cokolio) atitraukimg
(i¥skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkymg
7.1.2. Sildymo ir (ar) karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas: 22,970 62,53
7.1.2.1. |3ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 8,564 23,31
7.1.2.2. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 3,592 9,78
7.1.2.3. |individualios &ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy 6,084 16,56
ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.2.4. |3ilumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karSto vandens ruosimo jren- 4,730 12,88
giniy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinangiy energijos 3altiniy (sauleés,
véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
7.1.3 Stogo ar perdangos pastogeéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg 32,057 87,27
ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarky-
ma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy pastogeje) jrengimas (jskai-
tant kopétias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje:
7.1.3.1. |3laitinio stogo dangos keitimas 27,302 74,33
7.1.3.2. |perdangos pastogéje Siltinimas 4,755 12,94
7.1.4. vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos siste- 5,697 15,51
mos jrengima:
7.1.4.1. |nataralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas 0,857 2,33
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7.14.2.

mini rekuperatoriy montavimas 4,840 13,18
1.5 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 1,305 3,55
langus
7.1.6. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo 1,993 5,43
lauko dury (jéjimo, tambdro, balkony, risio, konteinerinés, $ilumos punkto) keiti-
mas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
7.1.6.1. [pastoges langy keitimas 0,273 0,74
7.1.6.2. |laiptiniy langy keitimas 0,498 1,36
7.1.6.3. |esamy tambiro dury keitimas plastikinemis durimis 0,563 1,53
7.1.6.4. |esamy laiptinés, rasio dury keitimas metalinémis durimis 0,659 4,10
IS viso: 120,539 328,16
Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones: -
7:2:1; Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, priedgaisrinés sau- 3,169 8,63
gos, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas:
7.2.1.1. |buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas 1,471 4,00
7.2.1.2. |geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas 1,698 4,62
18 viso: 3,169 8,63
Galutiné kaina: 123,708 336,79
2 PAKETAS 6.2 lentelé
Preliminari kaina
15 viso, EUR/m?
Eilés Nr. Priemonés pavadinimas tikst. EUR | (naudingo-
jo ploto)
1 2 3 4
7.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
711, I30riniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukci- 49,586 134,99
jos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy demontavimg, jrengima ar keitima, elekt-
ros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos sienos (cokolio) atitraukima
(i3skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
712 Sildymo ir (ar) karéto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas: 22,970 62,53
7.1.2.1. [3ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 8,564 23,31
7.1.2.2. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 3,592 9,78
7.1.2.3. |individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy 6,084 16,56
ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.2.4. |3ilumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruosimo jren- 4,730 12,88
giniy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos 3altiniy (saulés,
véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
7.1.3. Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg 32,057 87,27
ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarky-
ma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogeéje) jrengimas (jskai-
tant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje:
7.1.3.1. [3laitinio stogo dangos keitimas 27,302 74,33
7.1.3.2. |perdangos pastogéje Siltinimas 4,755 12,94
7.1.4. Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos siste- 5,697 15,51
mos jrengima:
7.1.4.1. |natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas 0,857 2,33
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7.1.4.2. |minirekuperatoriy montavimas 4,840 13,18
7.1.5. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 1,305 3,55
langus
7.1.6. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo 1,993 5,43
lauko dury (jéjimo, tambdro, balkony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keiti-
mas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
7.1.6.1. |pastogeés langy keitimas 0,273 0,74
7.1.6.2. [laiptiniy langy keitimas 0,498 1,36
7.1.6.3. |esamy tambdiro dury keitimas plastikinemis durimis 0,563 1,53
7.1.6.4. |esamy laiptinés, rasio dury keitimas metalinemis durimis 0,659 4,10
I$ viso: 113,608 309,29
Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:
72,3 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, priesgaisrines sau- 3,169 8,63
gos, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausanéiy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas:
7.2.1.1. |buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas 1,471 4,00
7.2.1.2. |geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas 1,698 4,63
13 viso: 3,169 8,63
Galutiné kaina: 116,777 317,92
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
1 PAKETAS 7.1 lentelé
Preliminari| Santykine
Eilés Nr. 18laidy pavadinimas kaina, kaina,
tikst. EUR | EUR/m?
1 2 3 4
8.1. Statybos darbai, i3 viso: 123,708 336,79
8.1.1. |Bjy
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinangioms priemonéms 120,539 328,16
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei batina, ir projekto igyvendinimo 9,897 26,94
priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitra 2,474 6,74
8.4. Projekto administravimas 1,067 2,90
Galutine kaina: 137,146 | 373,37
PASTABA: projekto administravimas apskaiciuotas 24 menesiy laikotarpiui.
2 PAKETAS 7.2 lentelé
Preliminari| Santykiné
-Eilés Nr, 13laidy pavadinimas kaina, kaina,
tikst. EUR | EUR/m?
1 2 3 4
8.1. Statybos darbai, i3 viso: 116,777 317,92
811 |8y
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonems 113,608 309,29
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei batina, ir projekto jgyvendinimo 9,342 25,43
prieZitra, kuria vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitra 2,336 6,36
8.4. Projekto administravimas 1,067 2,90
Galutiné kaina: | 129,522 | 352,62
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PASTABA: projekto administravimas apskaiciuotas 24 ménesiy laikotarpiui.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

1 PAKETAS 8.1 lentelé
Rodiklio _
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. reikimeé Pastabos
1 2 3 4 5
Bd: Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 24,1
9.1.2. atémus valstybés paramg metais 15,9
9.2, Energija taupantiy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 23,5
9.2.2. atémus valstybés parama metais 15,2
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai
2 PAKETAS 8.2 lentele
Rodiklio :
Eiles Nr. Rodikliai Mato vnt. reikime Pastabos
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1, pagal suvestine kaing metais 22,7
9.1.2. atémus valstybés parama metais 15,0
9.2. Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
921 pagal sumine kaing metais 22,1
9.2.2. atémus valstybés paramg metais 14,4
10. Projekto jgyvendinimo planas
1 PAKETAS 9.1 lentele
Darby Darby
; pradiia pabaiga
Eiles Nr. Priemoneés pavadinimas (metai, (metai, Pastabos
menuo) meénuo)
1 2 3 4 5
10.1. IZoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty darby pradZios ir pabaigos laikas,
pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, kuris bus tikslinamas namo atnau-
jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sis- jinimo (modernizavimo) projekto
lio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
10.2. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje
10.3. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-

Investicijy plano rengimo
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jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.4.

Individualios ilumos apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy venti-
liy jrengimas butuose ir kitose patalpose

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto

igyvendinimo eigoje

10.5.

Silumos punkto ar katilinés, individualiy kati-
ly ir (ar) karsto vandens ruodimo jrenginiy kei-
timas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinan-
giy energijos $altiniy (saulés, véjo, geotermi-
nes energijos, biokuro ir pan.) jrengimas

2017-06.

2015-05.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradiios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje

10.6.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskai-
tant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar defor-
macijy éalinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima,
arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy pasto-
géje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge),
apéiltinant jj arba perdangg pastogéje

2017-06.

2019-05.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.7.

Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvar-
kymas, jskaitant rekuperacijos jrengima

2017-06.

2019-05.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.8.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury kei-
timas j mazesnio Silumos pralaidumo langus

2017-06.

2019-05.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.9.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy
keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko du-
ry (jéjimo, tambaro, balkony, rasio, konteine-
rinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant su-
sijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remon-
tas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (pan-
duso jrengimas)

2017-06.

2019-05.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.10.

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy
sistemy (elektros, priedgaisrinés saugos, geria-
mojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip
pat ir namui priklausantiy vietiniy jrenginiy)

atnaujinimas ar keitimas

2017-06.

2019-05.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto

jgyvendinimo eigoje

[nvesticijy plano rengimo
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2 PAKETAS 9.2 lentelé
Darby Darby '
pradiia pabaiga
Elles Nr. Priemonés pavadinimas (metai, {metai, Pastabos
ménuo)  |menuo) ;
1 2 3 4 5
10.1. 13oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty darby pradzios ir pabaigos laikas,
patalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, kuris bus tikslinamas namo atnau-
jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sis- jinimo (modernizavimo) projekto
temy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (coko- jgyvendinimo eigoje
lio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
10.2. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje
10.3. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje
10.4. Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy venti- darby pradZios ir pabaigos laikas,
liy jrengimas butuose ir kitose patalpose kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje
10.5. Silumos punkto ar katilinés, individualiy kati- 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
ly ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy kei- darby pradZios ir pabaigos laikas,
timas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinan- kuris bus tikslinamas namo atnau-
&y energijos $altiniy (saulés, véjo, geotermi- jinimo (modernizavimo) projekto
nés energijos, biokuro ir pan.) jrengimas jgyvendinimo eigoje
10.6. Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskai- 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
tant stogo konstrukcijos sustiprinima ar defor- darby pradzios ir pabaigos laikas,
macijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus kuris bus tikslinamas namo atnau-
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengimg, jinimo (modernizavimo) projekto
arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pasto- jgyvendinimo eigoje
géje) jrengimas (jskaitant kopécias | pastoge),
apéiltinant jj arba perdangg pastogeje
10.7. Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvar- 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
kymas, jskaitant rekuperacijos jrengimg darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje
10.8. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury kei- 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy

timas j mazesnio Silumos pralaidumo langus

darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto

jgyvendinimo eigoje
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10.9. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko du- darby pradzios ir pabaigos laikas,
ry (jéjimo, tambdro, balkony, rasio, konteine- kuris bus tikslinamas namo atnau-
rinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant su- jinimo (modernizavimo) projekto
sijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remon- ijgyvendinimo eigoje
tas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (pan-
duso jrengimas)

10.10. Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy 2017-06. 2019-05. |Nurodytas preliminarus atliekamy
sistemy (elektros, priedgaisrinés saugos, geria- darby pradzios ir pabaigos laikas,
mojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip kuris bus tikslinamas namo atnau-
pat ir namui priklausanéiy vietiniy jrenginiy) jinimo (modernizavimo) projekto
atnaujinimas ar keitimas jgyvendinimo eigoje

Investicijy plano rengimo
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Priedas Nr. 1: imetamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau - SESD) (CO; ekv.) kiekio sumazinimo
skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

(kai Siluma tiekiama centralizuotai)

1 paketas
Metinis Siluminés energijos suvartojimo
sumaZinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 87,83
Tar3os faktoriaus reikime t CO; ekv./MWh (B)! 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t CO; ekv./metus (C) =(A)x(B) 20,46
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras iémetamy SESD kiekio sumazinimas t CO;, ekv. (E)=(C) x (D) 511,50

i Tarfos faktoriaus reikime lygi 0,233 t CO; ekv./MWh

225 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy investicijy

(A) = (299,56 - 60,45) x 367,32 / 1000 = 87,83 MWh/metus
(B) = 0,233 t CO; ekv./mwh

(C)=(A)x(B)=87,83x0,233 =20,46 1 CO; ekv./metus

(E) =(C) x (D) = 20,46 x 25 = 511,50 t CO; ekv.

2 paketas
Metinis $iluminés energijos suvartojimo
sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 87,83
Tarios faktoriaus reikimeé t CO; ekv./MWh (B)' 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t CO; ekv./metus (C) =(A)x(B) 20,46
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras iémetamy SESD kiekio sumazinimas t CO; ekv. (E) = (C) x (D) 511,50

i Tarios faktoriaus reikimé lygi 0,233 t CO; ekv./MWh

225 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy investicijy

(A) = (299,56 - 60,45) x 367,32 /1000 = 87,83 MWh/metus
(B) = 0,233 t CO, ekv./mwh

(C) = (A) x (B) = 87,83 x 0,233 = 20,46 t CO; ekv./metus

(E) = (C) x (D) = 20,46 x 25 = 511,50 t CO; ekv.

Investicijy plano rengimo
@ vadovas
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Priedas Nr. 2: Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00338

1 lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 5796-1004-9019

Pastato adresas. Ryto g. 2, LT-40334 Sepetos k., Kupiskio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 367,32

Viso pastato &ildomas plotas, m* 367,32

. ‘ Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™ energinio naudingumo
klasé:

LE_

* A++ klasé yra laikoma aukigiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy paslatg

Skaiiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Naalsinaujtnaﬁéios pirmings energijos sgnaudos, KWh/(m? metai): 392,15
Atsinaujinangios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 155,69
Metiniy atsinaujinangios pirmineés energijos sgnaudy santykio su metinemis 0.00
neatsinaujinancios pirmines energijos sgnaudomis verte, vnt.: '
Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti, kWh/(m? metai): 299,56
Silumines energijos sanaudos pastatui vésinti, kWh/(m? metai): 0,00
Siluminas energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruodti, KWh/(m? metai). 41,48
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh{(m‘-metal): 30,00
Elektros er}_;o_rﬁgijos sgnaudos patalpy apévietimui, kWh/(m?-metai): 13,50
o Pastato | aplinkg iSmetamas COz kiekis, kgCOz/(m?* metai): 79,21
g Sertifikavimo eksperto pastabos:
@ Sertifikato idavimo data : 2017-01-12 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-01-12
—
Sertifikatg isdave T Atestato
ekspertas L \{l‘ » Vitauing: Vil Nr.0393
KOPIJA TIKRA
Investicijy plano rengimo
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00338

2 lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 5796-1004-9019 N
lPastato adresas: Ryto g. 2, LT-40334 Sepetos k., Kupisklo I. sav.
Pastato (jo dahs) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatal (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 367,32
Vl;_p_paslato ;ildornsg plotas, m* 367,32
N ) Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: ‘ E -
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTOQ
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Norminés neatsmau;ménéms pirmines energqos sanaudos kth(m’ ma!al)':j 250,50
_ Alskaitines neatsinaujinangios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m*-metai): 365.48 ----
Skaisiuojamosios neatsinaujinangios pirmings energijos sanaudos, kWh/(m*: metal)f " ‘59-2'.1-5“ "
Skaigiuojamosios atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?* metai): 155,69
Skaitiuojamyjy metiniy atsinaujinanéios pirminés energjjos sanaudy santykio su metinemis 000

neatsinaujinantios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.:

Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normines Nﬁk'aiﬁnés : ¢
. Neatsinaujinancios pirmines energijos, KWh/(m? metai): 116,90 17786 |
"""" Aistnaujmanélos pirmings energijos, KWh/(m* metai): -
' Silumines energijos, kWh!(m’ metai): 89,93 135, 54
i Eneml]oa sqnaudos pastatu| {jo daliai) vésinti Norminés Alakaltlm
B Neatsinaujinancios pirmines energijos, KWh/(m?-melai): 0 0 0,00
"Alsinajinangios pirmines eneréibg . RWR/(m® metal): % It 0,00
Siturines energijos, kWh/(m* metai): 0 _ 0 0,00
s Enargl}oa sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Normings [ Atskaitines Skalcluqalﬁam
' Neatsmauunanclos pirminés energijos, KWh/i{m?*-metai). 49,59 106,90 o 59;51
Atsmaujmancnos p|rm|nésmbr{e:guos kWhaf(mrt metai); 2 St S 11,90
Silumines energijos, KWH/(m meta: 38,15 T 942 4148
Elekiros energijos sanaudos pastate{]o dalyje) Norminés " Atskatinés.  SkaiGiucjamosios
Neatamau;mtlos pirmines energljos sumines sanauéos kWh.f(m' metau):‘ 84,00 o 64.00 ) 84,00
o Atslnammanaus pirminés energijos sumtnés sanaudoe kWhI(m’ met § - - ‘
' Elektros energijos suminés sgnaudos, KWh/(m* ‘met 130,00 30,00
" Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimui, KWh/(m* melal 13.50 13,50

Pastatui (jo daﬂal} Sildyti naudojaml Silumos Zaltinal ir Sildomi plotal, kurtuoso]ie naudujami

Pastatui (jo dmlial) védlnti naudo._]ar_r__ﬂ védinimo sistemy tipai ir $ildomi’ ploml wﬂuose ios naudojames:

Pume (o dalyse) Karstam buitinlam van_cloniul ruosti naudojaml 1rangos tipai ir sildomi plotal kuriuose jie naudo,

Silumos Zaltiniai:

S, Eakilms 1: Silumos tinklai + centrinis ilumos punklas

Ora $aldangiy jrenginiy tipas:

" Vedinimo sistemos tipas:

Sidomi piotl, m*:

Karsto bumma vandéns ruoimo 5|stemos Jrangos tipas: Slldom P '.Vm": " '_7_7 '
. 367,32
Pastato | ap mka ismetamas COz kiekis (kgCOzf(m' metai): 2 s
Paslalo (jo dalies) sandarumo matavlmq duomenys, kartai per valanda: e 346 -
Nuorodos issamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) mﬂ:ﬂmﬁbﬂ?ﬂ:
ekonomiskai efektyvy energinio naudingume gerinima; M‘WW‘"
Sertifikato Bdavimo data: 2017-01-12 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-01-12
Sertifikata isdave s ) Atestalo
ekspertas (i Vytautas Valeika Nr.0393

KOPIJA TIKRA
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Pastato energijos sanaudy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00338

= Priemones Skaigiuojamosios energijos
Nr. pastalo (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti sgnaudos kvadratiniame metre
pavadinimas pastato Sildomo ploto
per metus, KWh/(m? metai)
1. &jlumos nuostoliai per pastato sienas 108,47
2. &ilumos nuostoliai per pastato stoga T 4018
3. ‘ &ilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00

L S
4. | Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:

4.1 l i per grindis ant grunto

12. | &ilumos nuostoliai, kuriuos past

16,10
42 | - per horizontaliai pakras&iuose apsiltinfas g'rind'i; ant grunto ' 000
4.3 - per vertikaliai pakra&&iuose apéiltintas grindis ant grunto 0,00
4.4 pez vertikaliai ir horizontaliai pakradtiuose apszllmtss grindus ant grunto 0, 06—__””
45 . -per SIEdomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu : 0.00
=M4.6 " - per grindis vird vedinamy pogrmdzlq - . 0,00
4T - per grindis viré nesildomy vedmamq rasiy - T 0,00
5 Silumos nuostoliai | E:ér pastato Iangus stoglangius émesgr;g—];:;;r‘kwntas 30,44
skaidrias atitvaras
8. Silumos nuostoliai per pastato igorines duris ir vartus, negskaltant nuosloll‘q- " 115
. dél dury varstymo |
: A &ilumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 19,40
" &jlumos nuostoliai dél pastato vedinimo : 21,51
Sdumos nuostoliai dél virsnormines isores oro infiltracijos 0,00
10. Silumos pntekeglmal i§ iSoreés pastato (jo d_ahGS) sndymo laikotarpiu N - 8877 -
11 \.ﬁdlma: silumos issuskynmal pastato (jo dahes) §|ldymo laikotarpiu 3487 o

ato (jo dalies) §1ldymo lailkotarpiu N 7912
. kompensuoja Silumos pritekejim

ai i§ iSores ir vidiniai &llumos issiskyrimai

13. . Sumings elektros energijos sgnaudes paslate N 30,00

14. ' Elektros enéféijos sgnaudos patalpy apSvietimui - 13,50 o

15. Silumines energijos sanaudos karstam vandeniui ruoéi_i_ 41.48 o

16, Silumines energijos sgnaudos paslatm Sildyti - i 299,56
AL Sllum!nes energijos sanaudos paslalul vesinti i 000

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

';l_):\\

Atestato

Vytautas Valeika Nr.0393
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00338

Eil. Energijos sanaudy apibadinimas . Siluminés energijos
“Nr. kiekis, galimas
| sutaupyti

kvadratiniame metre
pastato (jo dalies)
Sildomo ploto per
metus, jdiegus
priemoneg,
kWh/(m?-metai)

1. Pastato sieny apgiltinimas taip, kad visy sieny 3ilumos 95,37
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2, Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Qilumoé 32,65
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3. Pastato perdangy, kurius' rib'ojasi' su isore, apéiliinimaé téip, kad 0,00
visy perdangy, kurios ribojasi su isore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4. Pastato griﬁdu{ ;ntﬁgrunto_apéiltinimas taip, kad jy Silumos T 5,90
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

5. Horizontaliéi_ Eaﬁé%biuose apsiltinty grindy ant grunto D D 0,00
apéiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikiy
normy reikalavimus

6. \!vewr;iiéli'sﬁ—;—:;t:l;lgéiuose apSiitintlj grindy ant Qfﬁntb 5p§¥|linimé.s' 0,00
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikiy normy
reikalavimus

7. Vertikaliai it horizontaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant 000
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

&, Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas 0,00
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy i
| reikalavimus i
0. Grindy virs vedinamy pogrindziy ap8iltinimas taip, kadjy | 0.00
‘&ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
10, Grindy viré nesildomy vedinamy rasiy apsiltinimas taip, kad jy | 0,00
Silumos perdavimo koeficientas atitikly normy reikalavimus
. 11, Pastato langy keitimas langais, atitinkanéiais normy ! 9,82
reikalavimus i
12. Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas | durimis, atitinkangiomis ! 0,61
normy reikalavimus :
13. Pastato kar3to buitinio vandens ruodimo sistemos 3,33
rekonstravimas, kad siluminés energijos sgnaudos karstam
vandeniui ruosti atitikty normy reikalavimus
14, Energijos sanauc_!_q éildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 35,85 '
 sistema bity jrengta pagal norminius reikalavimus
Pastaty energinio naudingumo Vytautas Valeika

serfifikavimo eksperias

KOPIJA TIKRA

Investiciju plano rengimo
vadovas
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Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
melu pastato

(jo dalies) suvartojamo

energijos kiekio,
galima sutaupyti
idiegus priemong

i
0,11
0,00

0,02

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
003
0,00

s

0,12

Alestato
Nr.0393
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Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00338
(neprivalomas)
Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

- . . e s Sildomas plotas (m?), kuriame
Atsinaujinangios energijos tipas, panaudojimo bidas ir $altinis naudojama atsinaujinanti energija

0,00

Nenurodyta

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastaty energinio naudingumo ( %/ . Atestato
sertifikavimo ekspertas 774 Vytautas Valeika Nr.0393
//
/
KOPIJA TIKRA | 29/31
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Priedas Nr. 3: Panaudota literatiira ir dokumentai

1. Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugseéjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugséjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo priefiros taisyklés, patvirtintos LR Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. Nr. 1725
(zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugséjo 30 d. Nr. 1040).

4. STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5. STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas".

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys".

7. STR 2.09.02:2005 "Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas”.

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai".

9. STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai".

10. STR 2.01.11:2012 "IZorinés védinamos termoizoliacinés sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "IEorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

12. "Gyvenamuyjy pastaty gaisrines saugos taisykles".

13. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms".

14. "Pastaty konstruktoriaus ir statybininko Zinynas" 2009 m.

15.Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos VI, pagal 2016 m. spalio mén.
statybos resursy skai¢iuojamasias kainas. UAB "Sistela".

Investicijy plano rengimo
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Priedas Nr. 4: Individualios investicijos

1. Buty ir kity patalpy balkony remontas

Balkonas VISO:
I3matavimai, m 2,60x1,00
Plotas, m? 2,60 vnt. m? EUR
Vnt. kaina, EUR 864
ButasNr. 1
Butas Nr. 2
Butas Nr. 3
Butas Nr. 4
Butas Nr. 5 i 1 2,60 864
Butas Nr. 6 1 1 2,60 864
Butas Nr. 7 il 1 2,60 864
Butas Nr. 8 1 1 2,60 864
VISO: 4 4 10,40 3456
2. Mini rekuperatoriai
Vnt. kaina,| VISO,
Mato vnt.| Kiekis EUR EUR
Butas Nr. 1 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 2 vnt.
Butas Nr. 3 vnt.
Butas Nr. 4 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 5 vnt. 1 605 605
Butas Nr. 6 vnt. 1 605 605
Butas Nr. 7 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 8 vnt.
VISO: 8 4840
3. Buty langy keitimas
Langai VISO:
ISmatavimai, m 1,50x1,30| 2,30x1,30
Plotas, m? 1,95 2,99 vnt. m? EUR
Vnt. kaina, EUR 369 567
Butas Nr. 1
Butas Nr. 2 2 1 3 6,89 1305
Butas Nr. 3
Butas Nr. 4
Butas Nr. 5
Butas Nr. 6
Butas Nr. 7
Butas Nr. 8
VISO: 2 1 3 6,89 1305

7 )
0

=1

/

/
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UAB “Kupiskio komunalininkas” Energetiky g. 4, i. k. 164702526

(jmonés, atsakingos uz gyvenamojo namo prieziiira, pavadinimas)

Kopija

Gyvenamojo namo adresas:

STATINIO KASMETINES APZIUROS

AKTAS

2016 0503 Nr.966
(data)

Sepetos k. Kupigkio raj.
(sudarymo vieta)

Ryto g. Nr. 2

ApZilira: namo pagrindiniy konstrukcijy, inZineriniy tinkly

Apzitiros tikslas: nustatyti ar atitinka privalomuyjy darby reikalavimus

Statybos metai: 1961

Eil ApZilros objektai Pastebeti defektai, Rekomenduojami darbai
Nr deformacijos, jrangos gedimai defektams pa3alinti
1 | Nuogrinda Néra
Laipty aik§telé Suskilusi Atlikti remonta
2 | Cokolis Aptrupéjes Atlikti remonta
3 | Sienos Prie lietvamzdZio nuirgs sienos Atstatyti plytas
kampas, vietomis betonas tarp plyty
i8byrejes
4 | Stogas-3laitinis Siferio danga susidévéjusi,praleidzia | Atlikti stogo dangos
vandenj,neatitinka STR reikalavimy | remontg
5 | Ventiliacijos kaminai [$trupéjusios plytos, neskardinti Atlikti kaminy remontg
6 | Laiptinés stogelis Neskardintas Apskardinti stogelj
7 | Balkonai-gembiniai PaZeisti atmosferiniy krituliy Atlikti remontg
8 | Stogloviai,lietvamzdziai | Laikikliai paZeisti korozijos Pakeisti laikiklius
9 | Langai Nesandariis, mediniai Keisti naujais
10 | Durys Metalines, pakeistos 2007m
11 | Laiptiné Nusilupe dazai, aprikusios sienos Atlikti laiptinés remontg
12 | Silumos punktas Sildymas i§ centralizuoty sistemy
13 | Sildymo sistema Izoliacija vamzdyny susidévéjusi Keisti jzoliacija
14 | Salto vandens vamzdynai | PaZeisti korozijos Keisti vamzdZius
15 | Buitiniy nuoteky PaZeisti korozijos Keisti vamzdzius
vamzdynai
16 | Elektros instaliacija Sutvarkyta
17 | Elektros skydinés El. paskirstymo spinta pertvarkyta
spinta
Elektros paskirstymo Sutvarkyti
skydai laiptingje
Ukinis pastatas
1 Sienos, pertvaros Sieny, pertvary plyty muras sutrlikgs | Atlikti sieny, pertvary
remontg
2 | Stogas-$laitinis Siferio danga susidév W‘“ o Atlikti stogo dangos
STR reikalavimy ,/f*ﬁ iy rcmoEl A
e VIRKTES
Direktorius 017 -02- 1 Bigitas Dulksnys

(kvalif.atest.Nr.1908)

Vadybininkas




NATURINIY MATAVIMY ATLIKIMO AKTAS

2016-12-30 Nr. 6

Sepetos k., Kupiskio raj.

Statinio adresas: Ryto g. 2, Sepetos k., Kupiskio raj.

Natdrinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustate:
Investicijy plano rengéjas:  Vytautas VALEIKA

jrengimas

Kiekis
Eil. Mato Pagrindiniai Planuojami darby
Nr. Pavadinimas vnt. daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus
vietoje
1 2 3 4 5
I. |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1. |Fasado sieny siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty m? 407,7 407,7
pasalinimg
2. |Cokolio sieny 3iltinimas, jskaitant cokolio sieny konstrukcijos de- m? Antzemine d. 17,3 m? | AntZeminé d. 17,3 m?
fekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkymq Pozeminé d. 40,4 m? | Pozeminé d. 40,4 m?
3. |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio stogo m? 384,0 384,0
jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengimg) ir (ar) perdangos
po védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j sta-
tomo naujo $laitinio stogo pastoge jrengimas energinj efektyvumq
didinanéiy priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje mon-
tuojami energinj efektyvumaq didinanciy priemoniy elementai
4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose keitimas j ma- m? 6,89 6,89
Zesnio $ilumos pralaidumo langus
5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos laikanciosios m? - _
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos
jrengimq pagal vienq projektq
6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant susijusius m? 1,82/1,92 1,82/1,92
apdailos darbus, jéjimo laipty remontq ir pritaikymq nejgaliyjy
poreikiams
Risio perdangos $iltinimas m? risio néra riisio néra
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar vnt. 8 8

9. |Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:

Investicijy plano rengimo

7 ) vadovas

Vytautas Valeika




9.1. |&ilumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karsto vandens vnt. 1 1
ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinauji-
nanéiy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geotermings energijos, bio-
kuro ir panasiai) jrengimas
9.2. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 15 15
9.3. |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m _ _
9.4. |gildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas vnt. (m) 30,0/276,0 30,0/276,0
9.5. |individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir vnt. 30,0/30,0 30,0/30,0
(ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
10. |Lifty atnaujinimas (modernizavimas) - jy keitimas techniniu ener- vnt. _ .
giniu poidriu efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo prie lifto
pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
II. |KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONES
11. |Vandentiekio inZinerinés sistemos m 45,0 45,0
12. |Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos m 45,0 45,0
13. |Elektros bendrosios inZinerines sistemos laiptinés _ _
14. |Prieigaisrinés saugos jrenginiy sistemos m _ _
15. |DrenaZo inZinerinés sistemos m _ _

Natlrinius matavimus atliko:

Investicijy plano rengéjas @ ,

Vytautas VALEIKA




Investicijy plano rengéjo vizualinés apzitros
AKTAS

2016 m. gruodzio 30d. Nr.6
Kupiskis

Vadovaujantis sutartimi Nr. 2016-12 2016 m. gruodzio 2 d., UAB ,Kupiskio komunalininkas”
I e. direktoriaus p. Sigitas Dulksnys ir investicijy plano rengéjas Vytautas VALEIKA, vizualiai apiiurejome
pastata, esantj Ryto g. 2, Sepetos k., Kupiskio raj. ir nustateme:

1. PAMATAI — cokolio tinkas vietomis sutrikes, atsokes.

fait)

2. NUOGRINDA — néra.
3. FASADINES SIENOS — vietomis plyty miras paveiktas drégmes, vietomis matosi smulkiy

I

4. STOGAS — stogo danga susidévéjusi, vietomis leidzia vandenj.

5. LANGAI IR BALKONY DURYS — 3 vnt. langy nepakeisti.
6. BALKONUY LAIKANCIOS KONSTRUKCHOS - balkony aikitelés aptrupéjg, matosi korozijos

Investicijy plano rengimo

2 vadovas
_C/C, /- Vytautas Valeika

7



pazeista armatura.
7. RUSIO PERDANGA - rusio néra.
8 LAUKO DURYS LAIPTINESE - laiptinés durys nepakeistos.
9. &ILDYMO INZINERINES SISTEMOS — vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija susidéveéjusi.
10. KARETO IR $ALTO VANDENS INZINERINES SISTEMOS — vamzdynai paveikti korozijos
11. NUOTEKY SALINIMO INZINERINES SISTEMOS — vamzdynai paveikti korozijos.
12. VEDINIMO INZINERINES SISTEMOS — vent. kanalai nevalyti.
13. ELEKTROS BENDROSIOS INZINERINES SISTEMOS — trikumy nepastebéta.

UAB , Kupiskio komunalininkas” |. e. direktoriaus p. %//// / Sigitas DULKSNYS

Investicijy plano rengejas &L / Vytautas VALEIKA
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NT Registras 35/92425 Page 1 of 3

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

I‘ ‘] V. Kudirkos . 18, LT-03105 Vilnius-9, lel. (5) 2688 257, faks. (5) 2688 311

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2009-08-06 13:41:20

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/92425
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1992-05-27
Versija: 20 (2009-08-05)
Adresas: Kupigkio r. sav. Sepetos k. Ryto g. 2
Registro tvarkytojas: Valstybés imonés Registry centro Panevézio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus Nr.: 5796-1004-9019
Pagrindine tiksling naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty pastatai)
Pazymejimas plane: 1A2p
Statybos pradzZios metai: 1961
Statybos pabaigos metai: 1961
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plyty miras
Sildymas: Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Miesto vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Miesto kanalizacija
Auk&ty skaidius: 2
Bendras plotas: 370.81 kv.m
Naudingas plotas: 367.32 kv.m
Gyvenamasis plotas: 255.40 kv.m
Uzstatytas plotas: 249.00 kv.m
Tlris: 1545 kub.m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaiius: 8
AtkTrimo sgnaudos (statybos verte): 32817 Lt
Atkuriamoji verté: 32817 Lt
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1989-11-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-1 1-05

13, Pastatas - Ukinis pastatas
Unikalus Nr.: 5796-1004-9022
Pagrindiné tiksline naudojimo paskirtis: Pagalbinio Okio
Pazymejimas plane: 211p
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidévejimo procentas: 54 %
Sienos: Plytos
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky §alinimas: Néra
Auksty skaicius: 1
Usstatytas plotas: 107.00 kv.m
Thris: 279 kub.m
Vidutings rinkos vertés nustatymo bOdas: Masinis vertinimas
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 53800 Lt
Atkuriamoji verté: 24800 Lt
Vidutine rinkos verte: 3940 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2007-03-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-11-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera
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4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: VALENTINA JUKNAITE, gim.1959-10-29
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, aprasyto p. 2.2.

registravimo pagrindas: Paveldéjimo teisés liudijimas, 2007-04-13, Nr. AG-1344
|raSas galioja: Nuo 2007-04-24

4.2 Nuosavybés teisé
Savininkas: JANINA DAMBRAUSKIENE, gim.1937-11-07
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, apradyto p. 2.2.
[registravimo pagrindas: Dovanojimo sutartis, 2006-10-03, Nr. 2792
|radas galioja: Nuo 2006-10-24

4.3 Nuosavybés teisé
Savininkas: AUDRIUS KARALIONAS, gim.1974-03-09
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, aprasyto p. 2.2.
[registravimo pagrindas: Dovanojimo sutartis, 2005-03-16, Nr. 684
|ra¥as galioja: Nuo 2005-03-29

4.4, Nuosavybés teisé
Savininkas: VIRGILIJUS BUTKUS, gim.1967-08-20
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, aprasyto p. 2.2.
|registravimo pagrindas: Nuosavybés teisés liudijimas, 2003-02-25
[ra¥as galioja: Nuo 2003-03-13

4.5. Nuosavybés teisé
Savininkas: ONA MALISAUSKIENE, gim.1947-01-20
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, aprasyto p. 2.2.
[registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR 1991.05.28 |statyma
Nr.1-1374, 1992-04-29, Nr. 1331
|radas galioja: Nuo 1992-10-02

4.8. Nuosavybés teisé
Savininkas: VYTAUTAS PASTARNOKAS, gim.1965-04-24
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-8022, apradyto p. 2.2
|registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR 1991.05.28 |statyma
Nr.1-1374, 1992-07-24, Nr. 2-3248
{radas galioja: Nuo 1992-10-02

47, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIUCIJA DANUTE RASIMAVICIOTE, gim.1930-06-08
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, aprasyto p. 2.2.
|registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR 1991.05.28 |statyma
Nr.1-1374, 1992-04-20, Nr. 1595
|ra8as galioja: Nuo 1992-10-02

4.8. Nuosavybés teisé
Savininkas: PETRAS GABRENAS, gim.1950-06-29
Daiktas: 1/12 pastato Nr. 5796-1004-9022, apradyto p. 2.2.
[registravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR 1991.05.28 |statym3a
Nr.1-1374, 1992-04-29, Nr. 1323
|radas galioja: Nuo 1992-10-02

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: [rasy nera

G. Kitos daiktinés teisés : jrady nera

7. Juridiniai faktai: jrasy nera

8. Zymos: jrady néra

9, Specialios naudojimo salygos: rasy nera

10. Kadastro tymos: jrasy néra
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11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy nera

12. Kita informacija:
Archyvines bylos Nr.. 57/14166

pie iSduotas galiojantias Pazymas sandoriui: jrasy néra

Vaida
~ Karalilnieng

13. Informacija a
2000-08-06 13:41:20

Dokumentg,
atspausdino:registratore

£ {
vh, <0 o
CNTITRS
né Req\®

" Rimanios Adomaushas



Daugiabutio namo, Ryto g. 2, Sepeta, rnopia
buty ir kity patalpy savininky
susirinkimo protokolas

2017m. sausio 31 d. Nr. R-01/31/2,
Susirinkimas jvyko 2017-01-31 d. 19:30 val

I. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Sepeta, Ryto g. 2, kurio unikalus Nr. 5796-1004-9019, (toliau —

namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra UAB .. Kupiskio komunalininkas®, kodas
164702526, adresas Kupiskis, Energetiky g. 4

Namo buty ir kity patalpy skaicius: 8.

II. DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) susirinkime (toliau —
susirinkimas) dalyvavo:

1) 6 (3esi) patalpy savininkai, turintys 6 (Sesis) balsus, ir tai sudaro 75 (septyniasde$imt penkis
)% visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skaitiaus. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, (susirinkimo) kvorumas yra,
(susirinkimas) laikomas jvykusiu.

2) Bendrojo naudojimo objekty valdytojo jgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime) Artlras
Vapsys

3)  Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: Algimanta Jablonskiené bendrojo naudojimo objekty
valdytojo atstove ir Vytautas Valeika.

4)  susirinkimo dalyviy registracijos saraSas pridedamas.

I1I. SUSIRINKIMO SUSAUKIMO SKELBIMAS
Pranegimas apie susirinkima 2017 m. sausio 16 d.

paskelbtas namo skelbimy lentoje (2 priedas) ir apie susirinkimg patalpy savininkai buvo informuoti
jmetant prane$ima j pasto déZutes, taip pat kitais patalpy savininky informavimo btdais, numatytais
Buty ir kity patalpy savininky susirinkimy saukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo
tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkri¢io 22 d.
jsakymu Nr. D1-961 ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus,
tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu
Nr. D1-251 (Zin., 2011, Nr. 37-1774; 2012, Nr. 129-6494).

IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo naudojimo jgaliotas asmuo Arturas Vapsys pasiiilée susirinkime dalyvaujanciy
patalpy savininky paprasta balsy dauguma i§rinkti susirinkimo pirmininkg ir susirinkimo sekretoriy.

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasitlyta isrinkti Artra Vapsj.
Susirinkimo sekretoriumi pasiiilyta isrinkti Algimanta Jablonskieng



BALSUOTA:
U7 Pries”

Dél  susirinkimo
L 6 0
pirmininko
Dél susirinkimo

. 6 0
sekretoriaus
NUSPRESTA:

Susirinkimo pirmininku i8rinkti Artiras Vapsys,

Susirinkimo sekretoriumi isrinkti Algimanta Jablonskiené.

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE (SVARSTOMI KLAUSIMATI) IR SPRENDIMALI

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:
1. Dél daugiabugio namo investicijy plano priemoniy pasirinkimo.

BALSUOTA:

P Pries®

NUSPRESTA:
Pritarti pasiiilytai susirinkimo darbotvarkei

SVARSTYTA:
1. Dél daugiabugio namo investicijy plano priemoniy pasirinkimo.

ARTURAS VAPSYS Pristaté dalyvaujanéius susirinkime asmenis ir trumpai papasakojo, kas
bus sprendZiama iame susirinkime.

Buvo papradytas Vytautas Valeika pristatyti priemones, kurias galima traukti j ruoSiamg
investicinj plana renovacijai.

VYTAUTAS VALEIKA supaZindino namo gyventojus su siilomomis priemonémis. Buvo
paaiskinta kokias priemones kompensuoja, 0 kurias -nekompensuoja. Taip pat buvo gyventojai
informuoti, kad jei darbai bus baigti iki 2017 mety pabaigos, tai parama bus suteikta 35 proc.
Baigus rangos darbus po 2018 mety sausio 1 d., parama sumazeéja iki 30 procenty.

ONA MALISAUSKIENE Jei pasirinksime 1 paketa, ar galima prie jo pridéti priemoniy i3 2
paketo? Mes norime renovuotis. Tie namai, kurie renovuoti, mazai sunaudoja $ilumos ir estetinis
vaizdas geras.

ARTURAs VAPSYS Taip, galite.



ALGIMANTA JABLONSKIENE Turiu visus perspsti, kad pasirinkus priemong kuri
nedidina energinio efektyvumo, jai nebus suteikta valstybés parama, riors kredita bankas suteiks.
Taip pat, jei atsisakysite renovuotis, padarius investicinj plane, turesite Ji 5avo [28omis apmokéti.

ARTURAS VAPSYS Gal vis délto pasirinkime priemones, kuri norime, paruo$ime plana,
0 tada galésite spresti kg toliau daryti.

VYTAUTAS VALEIKA I§vardino visas priemones.

VIRGILIJUS BUTKUS Dél vamzdyny keitimo. A§ siiilau keisti stovus naujais ir daryti
dvivamzde $ildymo sistema.

AUDRIUS KARALIUNAS Mums kar$to vandens beileriy keist: nereikia. Visi turime
isirenge. Taip pat sitilav | pirma paketa jtraukti 3ildymo prietaisy, magisiraliniy vamzdyny keitima
ir frengti dvivamzde sisterna.

VYTAUTAS VALEIK A Nuspreskite, kg darysite su $ilumos punktu

ARTURAS VAPSYS Jis tokio ilumos punkto neturéjote. Sitlan i jrengti  prie laipty
nenaudojamose patalpose.

VYTAUTAS VALEIKA Turite nuspresti, kaip norite apslidirti “asaca. Be jau pristatyty
varianty, yra nauja technologija. Gal ja norésite pasirinkti.

REGINA STOMBERGIENE Mes sutinkame.

VYTAUTAS VALEIKA Dar dél lieztaus nuoteky vamzdynu pakeitimo, 3alto vandens
vamzdyny keitimo. Ar norite keisti. Sioms priemonéms bus suteiktas kreditas, bet §ios priemonés
nekompensuojamos. Kg ruoSiatés daryti su ventiliacija. Kas nori, gali isirengti rekuperatorius.
Vieno buto rekuperatoriy jrengimui reikia apie 2500 Eury. Tai individualizs islaidos. Tas pats ir su
langais. Kieno langai yra mediniai, tiems bus kei¢iama i plastikinius. Gal vra Zmoniy, kurie norés
pasikeisti senus plastikinius langus | naujus. Dél balkony. Pas jus numaryta nestiklinti balkony, tik
suremontuoti balkony aikSteles ir tvoreles pakeisti.

PETRAS GABRENAS Norétume, kad sutvarkyty pric lauko duru aikstele, lauko stogelj
sutvarkyti, pakeisti tambiro duris ir langelj vir§ jy. Laiptiniy langus be orlaidZiy, varstomi. Dar dél
balkony. Sitlau uz balkony tvoreliy remonta skai¢iuoti tik tiems butams, ki:rie turi balkonus.

VIRGILIJUS BUTKUS Norime pakeisti $alto vandens ir nuoteky rrzzistralinius vamzdynus.

ONA MALISAUSKIENE Jei nejsirengs $ildymo prieteisy butai, suskai¢iuoti ar pasieks C
klase.

Dar Algimanta Jablonskiené supazindino su finansavimo naujcvimis, kaip bus teikiama
parama, kam priklauso kompensacijos ir kaip bus dengiamas kreditas ir ralikanos. Buvo atsakyta i
gyventojy klausimus. Taip pat perspéti dél skoly. Jei skolos virdija 10 proc. namo savininky
finansavimo bankas nesuteikia.

ARTORAS VAPSYS Dabar sitilau balsuoti dél priemoniy.
BALSUOTA



1. Dél priemoniy:

1. ltraukti | investicini plana individualig rekuperacija- 1 bute -2 rekuperatoriai. 4 -2

L

rekuperatoriai, 5 i r6 butai po 1 rekuperatoriy. 7 butas 2 rekuperaroriai .

2. Sieny apdiltinimui naudoti fibrolight plokste. Kita varianta paruoiti su vedinamu fasadu
su akmens masés plok§témis.

3. Nuogrinda jrengti i$ trinkeliy.
4. Pasirenkamas paketas su $ildymo prietaisy keitimu ir dalikliais.

5. Balkony plok3tes suremontuoti ir pakeisti tvoreles. Itlaidas u# i.0s darbus priskai¢iuoti
balkonus turintiems buty savininkams.

6. Tamburo duris pakeisti | plastikines, o lauko duris —metalines.

7. Perdaryti Sildymo vienvamzdg sistemg j dvivamzde, pakeidiznt stovus, 6 bute jrengti 2
Sildymo prietaisus.

8. [rengti Siluminj punkts.
9. Pakeisti magistralinius $alto vandens ir lietaus nuoteku vamzdZius.
10. Boileriy nereikia keisti.

11. Stogo keitimas kaip investiciniame, jrengiant stovus ir lictvamzdZiy keitimas, bei
nuvalant stoga.

12. Laiptiniy langai be orlaidZiy, varstomi.
13. Suremontuoti laiptinés aiktelg prie lauko dury ir stcgelj virs Jdury.

14. Jei nejrengiami $ildymo prietaisai, paskaiéiuoti ar pasicks C k 253 namas.

Gz Pries*

(pasirenkamas daugiausia balsy surinkgs variantas)
NUSPRESTA

1. Jtraukti { investicini plana individualia rekuperacija- 1 butc -2 rekuperatoriai. 4 -2
rekuperatoriai, 5 ir 6 butai po 1 rekuperatoriy, 7 butas - 2 rekuperatoriai..

2. Sieny apsiltinimui naudoti fibrolight plokste. Kitg varianta paruosti su vedinamu fasadu
su akmens masés plok3témis.

3. Nuogrindg jrengti i3 trinkeliy.

4. Pasirenkamas paketas su $ildymo prietaisy keitimu ir dalikliais.



5. Balkony plokstes suremontuoti ir pakeisti tvoreles, bei ir:opti stogelius vir§ balkony.
[Slaidas uz Siuos darbus priskai¢iuoti balkonus turintiems buty s:viniakams.

6. Tambiro duris pakeisti { plastikines, o lauko duris -metalines.

7. Perdaryti Sildymo vienvamzde sistema j dvivamzde, pakeiciant stovus, 6 bute jrengti 2
Sildymo prietaisus.

8. Irengti $iluminj punkta.
9. Pakeisti magistralinius alto vandens ir lietaus nuoteky vamac #ivs,
10. Boileriy nereikia keisti.

I1. Stogo keitimas kaip investiciniame, jrengiant stovus i LetvamrzdZiy keitimas, bei
nuvalant stoga.

12. Laiptiniy langai be orlaidziy, varstomi.
13. Saremontuot: laiptinés aikstele prie lauko dury ir stogelj virt | r;

£

14. Jei nejrengiami Sildymo prietaisai, paskaidiuoti a- pasieks C kI : ¢ namas.

1 priedas. Susirinkimo dalyviy registracijos sarasas.
2 priedas. Skeltimo apie susirinkima kopija.
3 priedas. Vardinio balsavimo biuletenis.

Susirinkimo pirmininkas —

Artiiras Vapii-;

o . (paras.is.W -
Susirinkimo sek-etorius 4 / Algimanta J1lonskiené

{
(paragas



Kopija

1 :
$3 b
L

REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES IMONES REGISTRY CENTRO
PANEVEZIO FILIALAS

268 8202, faks. (8 5) 268 8311, ¢l p. inforegistrucentras.lt

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5)
Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

Duomenys kaupiami ir saugomi

Filialo duomenys: Povilo Puzino g. 7. 35173 Panevezys. tel. (8 43) 50 23 60, faks. (3 45)5023 61, ch. p. panibiuregistrucentras. It
filialo kodas 147025577

Uzdarajai akcinei bendrovel 2016-11-21 Nr. (7.9.9)-PAS-7542

. Kupiskio komunalininkas™
| 2016-11-15 Nr. 12898515

DEL BUTU (PATALPU) SARASO PATEIKIMO
Pateikiame Jums pastato, kurio unikalus Nr.. 5796-1004-9019, esanéio adresu Ryto g. 2

Sepetos k. Kupiskio r. sav., patalpu (buty) sarasa.

Informuojame, kad ,,Duomeny gavéjas privalo naudoti gautus duomenis vadovaujantis

Lictuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo nustatyta tvarka”.

PRIDEDAMA. Saradas, 1 lapas.

NT kadastro ir registro skyriaus vedeja ,7&/ s Roma Lebedeviene
.\ - o il - \D

Tikra
2007 -02- 15

7ita Jasitiniene, (8 45 50 23 96), ¢l. p. Zita.Jasiunienc@registrucentras.lt
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RECISTRY CRNTHAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g 18-3, 03105

Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8

Kopija

311, el. p. info@registrucentras it

BUTY (PATALPY) SARASAS PASTATE

2016-11-21 10:56:42

Pastato unikalus numeris:

Zymejimas plane:

Pastato bendras plotas:

Pastato adresas:

Pastato pagrindiné naudojimo paskirtis:

5796-1004-9019

1AZp

370.81 kv.m

Kupiskio r. sav. Sepetos k. Ryto g. 2
Gyvenamoji(3 ir daugiau buty)

Gyvenamuyjy patalpy (buty) skaidius: 8
Negyvenamuyjy patalpy skaitius: 0
Pageidaujamy patalpy Nr.. Visi
i Bendras .
Ei:! Unikalus numeris Naudojimo paskirlis ‘:f: Savininkas (patikétinis) Valdoma dalis pioi?:){kv. f’g‘a::;iga:n :
T | 5796.1004-9019:0002 | Gyvenamoji (buty) |1 DEIVIDAS KUTKEVICIUS 111 43.45 l43.45 !
TPasfabos:
i I i
2 15796-1004-9019:0004 | Gyvenamoji (buty) ’lz l‘JALENT%NA JUKNAITE T141 49.23 [49.23
| |
Pastabos:
3 |5796-1004-9019:0005 | Gyvenamaji {buty) 3 JANINA DAMBRAUSKIENE (171 47.23 47.23
|
Pastabos:
4 | 5796-1004-9019:0003 | Gyvenamaji (buly) ‘4 IREGHNA STOMBERGIENE t 111 14323 k::aza
; |
Pastabos:
5 |5796-1004-9019:0006 | Gyvenamoji (buty) 5 l ONA MALISAUSKIENE [114 ﬁaa 47 ‘43.47
|
Pastabos.
6 | 5796-1004-9019:0001 | Gyvenamaji (buty) 6 AUDRIUS KARALIUNAS 111 149 09 ] 4909
Pastabos’ l
7 | 5796-1004-8019:0007 %Gyvenamoil (buty) 17 lLiUCIJA DANUTE RASIMAVICIOTE 111 148 42 48.42 J
t
| Pastabos: g J
8 | 5796-1004-9019:0008 1 Gyvenamoji {buty) \s \F’ETRAS GABRENAS T1r l43<2o i 43.20 l
i
Pastabos: ﬂ l
Dokumentg parengé: registratore ZITA JASIUNIENE

Tikra

2017 -02- 15
Direktorius
Rimantas Adomaushss
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