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בדיקת בית לפני מסירה מקבלן.
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6.42 מ"ר.
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איגור פלוט ינאי פלדמן נכחו בבדיקה
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תוכן עניינים
עמודים

6 9 ממצאים מרפסת שמש .1
15 10 ממצאים דלת כניסה .2
26 7 ממצאים חשמל .3
33 28 ממצאים אלומיניום ודלתות .4
61 8 ממצאים מקלחת כללית .5
70 5 ממצאים מטבח .6
75 10 ממצאים ריצוף וחיפוי .7
86 5 ממצאים מקלחת הורים .8
92 5 ממצאים מסתור כביסה .9
96 6 ממצאים מרפסת שרות .10

102 5 ממצאים ממ"ד .11
107 2 ממצאים מיזוג אוויר .12
109 3 ממצאים סלון .13
113 3 ממצאים מסדרון .14
116 2 ממצאים חדר הורים .15
118 3 ממצאים מחסן .16
120 1 ממצאים פיקוח הנדסי (10%) .17

 4



אני החתום מטה , נתבקשתי ע"י הלקוח/ה לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנתון .
אני נותן חוות דעתי זו , במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק

הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי , כדין עדות בשבועה שנתתי בבית
המשפט .

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי, על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית ונסיוני, וכי אין לי כל עניין
בנכס הנדון.

מטרת הבדיקה :
1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח/ה לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתוכניות.

2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה ,

טאבו וכו'.
6. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים

שקיימים במבנה לרבות בין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר.
7. במידה ונמצאו ליקויים קונסטרוקטיביים בנכס הנבדק, חובה על המזמין לפנות לקונסטרוקטור לקבלת חוות

דעת מקצועית .
8. נכסים יד 2 (מבנים שאינם חדשים מקבלן ותקופת הבדק בהם נגמרה)- הבדיקה הינה שיקוף מצב של הנכס

הקיים .

חוות הדעת מסתכמת על :
א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל , 1970.

ב. התקנים הישראלים .
ג. תקנות הג"א- תקנות התגוננות האזרחית.
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ד. הל"ת- הוראות למתקני תברואה.
ה. חוק החשמל.

ו. המפרט הכללי- הבין משרדי.

הערות להערכה כספית :
1. הערכות המחירים הנ''ל מתבססות על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן המחזיק צוות וציוד באזור . באם

העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים.

2. המחירים הינם מחירי הערכה בלבד המבוססים על המחירים המקובלים בשוק .
3. במידה ולא ניתן לבצע תיקון נקודתי העונה על כל הדרישות , יהיה צורך לבצע תיקון מעמיק יותר .

להלן ממצאי הבדיקה:

מרפסת שמש .1

פגיעות בחיפוי אבן
פגיעות ב4 אבנים בקיר מצד שמאל ליציאה מהדירה .1.1

האבנים מסומנות בסרט נדבק צהוב לזיהוי הערה:
1

בניגוד לתקן

2378 חלק 1 הדן במראה וגימור האבן תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

3200 ש"ח 800 4 פירוק והחלפת האבנים הפגועות
הערכת מחיר:

 6



מעקה
זכוכית בטיחותית .1.2

1

בניגוד לתקן

תקן 938 זכוכית מעקה חייבת להיות בטיחותית תאור תקן
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מעקה
פגיעות בצבע .1.3

לא ניתן לבדוק שריטות ופגיעות בגלל כיסוי המדבקה הערה:
2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

לא צוין יש להוריד מדבקה ולבצע בדיקת שריטות
הערכת מחיר:
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שיפוע ריצוף חיצוני
התקן מחייב לעשות בריצוף שחשוף לגשם או לריצוף לא מקורה שיפוע מינימלי של 1% .1.4

2 1

בניגוד לתקן

תקן 1555 חלק 3 אומר במשטחים שחשופים לגשם או לא מקורים יש לעשות שיפוע של 1% לפחות תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

3000 ש"ח 3000 1 יש לפרק ריצוף ולבצע ריצוף מחדש בשיפוע תקין לכיוון הניקוז
הערכת מחיר:
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איטום בין קיר לריצוף
פגיעות באיטום .1.5

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 יש לבצע איטום תקין
הערכת מחיר:
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איטום בין קיר לריצוף
חסר איטום .1.6

2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 יש לבצע איטום
הערכת מחיר:
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איטום בין קיר לריצוף
חסרים פנלים בגליף דלת יציאה .1.7

2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 200 2 השלמת פנל
הערכת מחיר:
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חיפוי אבן חיצוני
חסר כוחלה בין האבנים .1.8

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

750 ש"ח 250 3 השלמת כוחלה במישקים לצורך איטום
הערכת מחיר:
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ריצוף מרפסת
שאריות צבע וחומר ביניין .1.9

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 500 1
הורדת שאריות צבע

יש לוודא כי לא נותרות שריטות
הערכת מחיר:
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דלת כניסה .2

מרווח מתחת לדלת אינו עומד בדרישות התקן .2.1

רווח של 4 ס"מ הערה:
2

1

בניגוד לתקן

תקן 5044 חלק 2 קובע כי בתחתית הדלת אם יש מברשת או מגב יהיה אטימה מלאה ואם אין מברשת
או מגב הרווח יהיה 3-5 מ"מ רווח תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 500 1 הרכבת סף תחתון לדלת
הערכת מחיר:
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אטימה בהקף הדלת .2.2

גומי לא שלם הערה:
2

1

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה, המשקוף והאביזרים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

150 ש"ח 150 1 החלפת גומי
הערכת מחיר:
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חסר מנעול פרפר קבוע בצד הפנימי .2.3
2 1

בניגוד לתקן

תקן ישרטלי 5044 חלק 1 דורש שיהיה מנעול קבוע בצד הפנימי של הדלת תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 השלמת מנעול פרפר פנימי
הערכת מחיר:
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מכות ופגיעות בדלת, בנוסף שאריות צבע .2.4
2 1
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3

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה, המשקוף והאביזרים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1
תיקוני צבע לדלת.

במידה והתיקון לא יצליח יש להחליף כנף דלת .
הערכת מחיר:
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פילוס משקוף הדלת
סטיה של מעל 6-+ מ''מ של מזוזות המלבן מהאנכיות .2.5

סטייה כוללת של 13 מ''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

תקן 5044 חלק 2 הדן בהתקנת דלתות תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1500 ש"ח 1500 1
פירוק הדלת והמשקוף , פילוס המשקוף כולל ביטון והרכבה

מחדש
הערכת מחיר:
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פגיעה במשקוף הדלת .2.6
2 1

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה, המשקוף והאביזרים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 תיקוני צבע משקוף
הערכת מחיר:
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פגיעות ומכות במשקוף .2.7
2

1

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה, המשקוף והאביזרים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת משקוף
הערכת מחיר:
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פגיעה במשקוף הדלת .2.8

2

1

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה, המשקוף והאביזרים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת המשקוף
הערכת מחיר:
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בדיקת נעילה + סוגר + עינית .2.9

חסר עינית וסוגר הערה:
1

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה, המשקוף והאביזרים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 להשלים סגר ועינית בדלת
הערכת מחיר:

 24



לא בוצע התקנת מעצור לדלת כניסה .2.10
1

בניגוד לתקן

תקן ישראלי 5044 חלק 1 שדן בדלתות כניסה בסעיף 2.4.11 קובע כי יש להתקין מעצור לדלת תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 השלמת מעצור לדלת
הערכת מחיר:

 25



חשמל .3

לוח חשמל דירתי
לוח חשמל אינו בטיחותי , חסרים מכסים להגנה נגד התחשמלות .3.1

1

בניגוד לתקן

תקנות החשמל פרק ד סעיף מס 17 הדן בהגנת לוח חשמל תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 השלמת מכסים בלוח
הערכת מחיר:
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לוח חשמל דירתי
סימון לוח חשמל .3.2

חסר סימון הערה:
1

בניגוד לתקן

חוק החשמל תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 יש לסמן מעגלים
הערכת מחיר:
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לוח תקשורת
לוח תקשורת עליון .3.3

הדלת לא נסגרת בצורה מלאה הערה:
2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 החלפת דלת פגומה
הערכת מחיר:
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אינטרקום
חסר אינטרקום בכניסה ובחדר הורים .3.4

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

800 ש"ח 400 2 יש להשלים אינטרקום
הערכת מחיר:
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מדליק חימום מקלחת כללית
חסר אביזר סופי למדליק חימום .3.5

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

150 ש"ח 150 1 השלמת האביזר וחיבורו
הערכת מחיר:

 30



מדליק מקלחת כללית
מדליק תאורה ומדליק ונטה הפוכים .3.6

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 החלפת חיווט בין המתגים
הערכת מחיר:
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גלאי כיבוי
גלאי כיבוי רופף .3.7

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 לסדר תושבת גלאי
הערכת מחיר:
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אלומיניום ודלתות .4

וויטרינה סלון
זכוכית בטיחותית - התקן מחייב זכוכית בטיחותית עד לגובה 150 ס"מ בדלתות זכוכית וקירות מסך. .4.1

חסרה מדבקה המורה על זכוכית בטיחותית הערה:
1

בניגוד לתקן

תקן ישראלי 1099, מחייב כי בדלתות זכוכית או בוויטרינות גובה מינימלי של זכוכית בטיחותית יהיה
150 ס"מ.

סימון זכוכית מחוסמת מסומן ע"י חותמת, שלא ניתן להסרה ותהיה במרחק של 30 מ"מ -+5 על גבי
הזכוכית.

תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1400 ש"ח 700 2
על הקבלן להציג הוכחה לביצוע זכוכית בטיחותית .
במידה ולא יש להחליף זכוכית לזכוכית בטיחותית

הערכת מחיר:
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וויטרינה סלון
מכות ופגיעות בדלת ויטרינה .4.2

2 1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1
תיקוני צבע לדלת.

במידה והתיקון לא יצליח יש להחליף כנף דלת .
הערכת מחיר:
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תריס ויטרינה
שריטות בארגז תריס .4.3

2

1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש להחליף מכסה ארגז תריס
הערכת מחיר:
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וויטרינה סלון
להוריד שאריות צבע וחומר בניה מאלומיניום .4.4

1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1
הורדת שאריות צבע

יש לוודא כי לא נותרות שריטות
הערכת מחיר:
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וויטרינה סלון
פיתחי ניקוז משקוף .4.5

חסרים פקקי פלסטיק הערה:
2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 100 2 השלמת פקקי ניקוז
הערכת מחיר:
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וויטרינה
שריטות במסילה משקוף תחתון .4.6

2 1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

800 ש"ח 800 1 החלפת מסילה תחתונה בעקבות ריבוי שריטות
הערכת מחיר:
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וויטרינה סלון
בקיבוע החלון למסגרת יהיה מרחק הברגים עד 50 ס"מ בין אחד לשני .4.7

מרחק 66 ס"מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

תקן ישראלי 4068 חלק 1 פיסקה 6.3.2 מחייב לקבע את החלון לקיר ע"י עיגון. מיקום העיגונים עד 20
ס"מ בפינות החלון ובין העיגונים מקסימום 50 ס"מ תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 מרווח ברגים במשקוף
הערכת מחיר:
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תריס ויטרינה
שריטות בתריס חלק פנימי .4.8

2 1

בניגוד לתקן

ת"י 1509 חלק 2 תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 50 10 תיקוני צבע שלבי התריס
הערכת מחיר:
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וויטרינה סלון
חסר איטום מסביב לחלון .4.9

2 1

בניגוד לתקן

ת"י 1068 חלק 1 הדן באיטום רכיבי אלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

250 ש"ח 250 1 יש לבצע איטום תקני ושלם בהיקף החלון
הערכת מחיר:
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וויטרינה סלון
איטום מסביב לחלון בוצע בצורה לא אסטטית .4.10

2 1

בניגוד לתקן

ת"י 1068 חלק 1 הדן באיטום רכיבי אלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 ביצוע איטום חומר גמיש חדש
הערכת מחיר:
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חלון מטבח
להוריד שאריות צבע וחומר בניה מאלומיניום .4.11

2 1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1
הורדת שאריות צבע

יש לוודא כי לא נותרות שריטות
הערכת מחיר:
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חלון מטבח
קושי בפתיחת כנף שמאל וימין .4.12

בבדיקה באמצעות מד כוח תקני התקבלה תוצאה של מעל ל 7 ק''ג הערה:
2 1

בניגוד לתקן

כוח הזזה חלון עד גובה 160 ס"מ לא יעלה על 7 ק''ג תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 250 2 כיוון כנפיים וגלגלים
הערכת מחיר:
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חלון מטבח
להוריד שאריות צבע וחומר בניה מאלומיניום .4.13

חלק עליון צד חוץ הערה:
1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1
הורדת שאריות צבע

יש לוודא כי לא נותרות שריטות
הערכת מחיר:
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חלון מרפסת שרות
פגיעות ומכות במשקוף .4.14

2 1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת משקוף
הערכת מחיר:
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חלון מרפסת שרות
ידית פתיחת תריס עקומה ולא מתפקדת .4.15

תריס מרכזי ותריס שמאלי הערה:
1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 250 2 החלפת ידית תריס
הערכת מחיר:
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דלת יציאה למרפסת מחדר
פגיעות באטימה של החלון .4.16

גומיה פגועה הערה:
2 1

בניגוד לתקן

ת"י 1068 חלק 1 הדן באיטום רכיבי אלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

150 ש"ח 150 1 החלפת גומיה
הערכת מחיר:

 48



דלת יציאה למרפסת מחדר
נעילה לא תקינה .4.17

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 מנגנון נעילה לא תקין
הערכת מחיר:
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דלת יציאה למרפסת מחדר
ברגים לא מתאימים בקוטר .4.18

2 1
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3

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1
יש להחליף לברגים מתאימים .

יש לבדוק כי לא נגרמו שריטות כתוצאה מברגים לא מתאימים
הערכת מחיר:
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דלת יציאה למרפסת מחדר
משקוף דלת .4.19

חיתוך לא בטיחותי הערה:
2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת המשקוף
הערכת מחיר:
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דלת יציאה למרפסת מחדר
זווית סגירה של תריס .4.20

זווית קצרה ולא מכסה את בית התריס בצורה שלמה הערה:
2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

600 ש"ח 600 1 יש להחליף לזווית מתאימה שתכסה את ארגז התריס
הערכת מחיר:
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חדר הורים
לחצן תריס חשמלי הורכב הפוך .4.21

לחצן עליון סוגר תריס הערה:
1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 החלפת חיווט בין מתגים
הערכת מחיר:
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חדר הורים
קפיצות בסגירת תריס חשמלי בעת מהלך למטה .4.22
1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 כיוון מנוע תריס
הערכת מחיר:
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חדר הורים
מלבן המשקוף בוצע לא בטיחותית .4.23

2 1

בניגוד לתקן

תקן 1068 חלק 2 הדן בפגיעות וגימור האלומיניום סעיף -203 המלבן יהיה מורכב לפי כללי המקצוע
הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישירים ופינות המלבן יהיו סגורות עם מישק חלק תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעה
הערכת מחיר:
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מקלחת הורים
חלון קיף .4.24

מגביל פתיחה לא מחובר הערה:
1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 חיבור מגביל תנועה
הערכת מחיר:
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חלון מקלחת הורים
פגיעות באטימה של החלון .4.25

גומיות פגועות הערה:
2 1

בניגוד לתקן

ת"י 1068 חלק 1 הדן באיטום רכיבי אלומיניום תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

150 ש"ח 150 1 החלפת גומיה
הערכת מחיר:
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חלון מטבח
פגיעות בהלבשה .4.26

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 500 1 החלפת הלבשה פגומה
הערכת מחיר:

סטופרים
לא הורכבו סטופרים בדלתות חדרים .4.27

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 השלמת סטופרים
הערכת מחיר:
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דלת יציאה למרפסת מחדר
מעיכה בתריס .4.28

2 1

בניגוד לתקן

ת"י 1509 חלק 2 תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 יש להחליף שלב פגום
הערכת מחיר:
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מקלחת כללית .5

נקודת ביקורת
שאריות בטון בתוך נקודות ביקורת .5.1

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1
יש לנקות קופסאת ביקורת .

יש לבצע בדיקה ולוודא כי לא נותרה פסולת בניין בקו הדירתי.
הערכת מחיר:

 61



בדיקת בלון
חסימת בלון בנקודת יציאה של קופסת ביקורת ומילוי המערכת עד גובה מסומן (מדבקה כתומה) למשך 30

דקות לפחות לצורך איתור נזילות בקווים .
.5.2

הבדיקה תקינה הערה:
2 1
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בדיקת שעון לחץ
בדיקה עם שעון לחץ מים למשך שעה לאיתור נזילות במערכת המים הדירתית. הבדיקה נעשתה בנקודת המים

(דוש) מקלחת כללית
.5.3

בדיקה תקינה ללא ירידת לחץ .
לחץ המים בדירה גבוה מדרישות הל"ת (6 בר מקסימום) . הערה:

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1
יש להתקין אביזר מקטין לחץ לקבלת לחץ דירתי בין 1.5 ל6 בר

לפי דרישות הל"ת
הערכת מחיר:
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אסלה
מרחק מרכז אסלה מארון הכיור .5.4

מידת האסלה 31ס"מ
מרכז האסלה 15.5 ס"מ

מרחק מארון עד מרכז האסלה 38.5
בניגוד לדרישות התקן של שטח שימושי

הערה:

2 1

בניגוד לתקן

1205 חלק 3 הדן במרחקים ושטחים שימושים של כלים סניטריים תאור תקן

ראה תמונות

 64



מחיר מחיר יחידה כמות תאור

6000 ש"ח 6000 1
יש לפרק מיכל הדחה, למקם בצורה תקינה , לבצע חיפוי גבס

וקרמיקה ותיקןני ריצוף ואיטום באזור
הערכת מחיר:
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כיור
חסר ברז .5.5

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 השלמת ברז
הערכת מחיר:
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סיפון
חסר סיפון .5.6

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

250 ש"ח 250 1 השלמת סיפון
הערכת מחיר:
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איטום אמבטיה
פגיעות בחומר אטימה גמיש במפגש בין חיפוי קירות לריצוף/אמבטיה .5.7

2 1

בניגוד לתקן

תאור תקן

לפי תקן 1555 חלק 2 - חיפוי קירות.
התקן דורש לבצע אטימה בחומר אטימה גמיש במפגש חיפוי קיר - בפינה. תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 איטום מישקים
הערכת מחיר:
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אסלה
חסר מושב אסלה .5.8

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 השלמת מושב אסלה
הערכת מחיר:
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מטבח .6

ברז
לא מורכב ברז מים .6.1

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

700 ש"ח 700 1 הרכבת ברז מטבח
הערכת מחיר:

 70



שיש
גימור לא אסטטי .6.2

2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לשייף ולתקן
הערכת מחיר:
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איטום בין ארון מטבח לקיר
לא תיקני וסדוק .6.3

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 יש לבצע אטימה מחדש
הערכת מחיר:
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ארונות מטבח
שאריות צבע על ארונות מטבח .6.4

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

600 ש"ח 200 3
יש לנקות שאריות צבע , יש לוודא כי לא נותרו פגיעות

בארונות
הערכת מחיר:
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צבע קירות
פגיעות בצבע .6.5

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לבצע תיקון טיח וצבע
הערכת מחיר:
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ריצוף וחיפוי .7

סלון
פגיעות בריצוף .7.1

הבדיקה בוצע מגובה 100 ס''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 החלפת אריח פגום
הערכת מחיר:
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סלון
פגיעות בריצוף .7.2

הבדיקה בוצע מגובה 100 ס''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 החלפת אריח פגום
הערכת מחיר:
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סלון
שריטות בריצוף .7.3

הבדיקה בוצע מגובה 100 ס''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 200 2 החלפת אריח פגום
הערכת מחיר:
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חדר ילדים
פגיעות בריצוף .7.4

הבדיקה בוצע מגובה 100 ס''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 החלפת אריח פגום
הערכת מחיר:
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חדר הורים
חוסר רובה בריצוף .7.5

הבדיקה בוצע מגובה 100 ס''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

1555 חלק 2 דן בפגיעות ומראה אריחי חיפוי תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1
יש להשלים רובה .

יש לוודא כי גוון הרובה תואם לרובה הקיימת.
במידה ולא יש לחרוץ את הרובה בכל החדר ולבצע מחדש

הערכת מחיר:
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מרפסת שמש
פגיעות בריצוף .7.6

2

1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 החלפת אריח פגום
הערכת מחיר:
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מקלחת כללית
חסר רובה .7.7

2 1

בניגוד לתקן

1555 חלק 2 דן בפגיעות ומראה אריחי חיפוי תאור תקן

ראה תמונות
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מחיר מחיר יחידה כמות תאור

600 ש"ח 200 3
יש להשלים רובה .

יש לוודא כי גוון הרובה תואם לרובה הקיימת.
במידה ולא יש לחרוץ את הרובה בכל החדר ולבצע מחדש

הערכת מחיר:
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מקלחת כללית
פגיעה בריצוף מסביב לנקודת ביקורות .7.8

2 1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 200 2 יש להחליף אריחים פגומים
הערכת מחיר:
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מקלחת כללית
קפיצה בין אריחים צמודים מעל למאושר בתקן - בדיקה עם פלס 10 ס"מ ומד רווח .7.9

2

1

בניגוד לתקן

תקן ישראלי 1555 חלק 3 שדן באריחים קובע כי בין אריחים צמודים שיש בניהם פוגה ברוחב 3-5 מ"מ
מותר שתהיה קפיצה עד 1.5 מ"מ. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

600 ש"ח 200 3 יש לפרק אריחים סמוכים ולבצע בצורה תקינה
הערכת מחיר:
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מרפסת שרות
פגיעות בריצוף .7.10

2 1

בניגוד לתקן

בתקן ישראלי 314 שדן בייצור אריחי קרמיקה קובע את כמות וסוגי הפגיעות שמותר על האריח. תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 200 2 החלפת אריח פגום
הערכת מחיר:
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מקלחת הורים .8

כיור
חסר ברז .8.1

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 השלמת ברז
הערכת מחיר:
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כיור
חסר סיפון .8.2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

250 ש"ח 250 1 השלמת סיפון
הערכת מחיר:
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מרחק מרכז האסלה ממקלחון
מידת האסלה 31 ס"מ

מרכז האסלה 15.5 ס"מ
מרחק ממקלחון עד מרכז האסלה 36 ס"מ במקום 40 ס"מ מינימום

.8.3

2 1

בניגוד לתקן

1205 חלק 3 הדן במרחקים ושטחים שימושים של כלים סניטריים תאור תקן

ראה תמונות
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מחיר מחיר יחידה כמות תאור

6000 ש"ח 6000 1
יש לפרק מיכל הדחה, למקם בצורה תקינה , לבצע חיפוי גבס

וקרמיקה ותיקןני ריצוף ואיטום באזור
הערכת מחיר:
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איטום מקלחון
יש לאטום בחומר אטימה גמיש במפגש חיפוי קירות. .8.4

2 1

בניגוד לתקן

לפי תקן 1555 חלק 2 - חיפוי קירות.
התקן דורש לבצע אטימה בחומר אטימה גמיש במפגש חיפוי קיר - בפינה. תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 איטום מישקים
הערכת מחיר:
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אסלה
חסר מושב אסלה .8.5

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 השלמת מושב אסלה
הערכת מחיר:
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מסתור כביסה .9

רווח בין מסתור למעקה גדול מהמותר
כאשר קיים רווח עד 10 ס"מ בין מעקה לריצוף , יש להרכיב רכיב אופקי. מעל 10 ס''מ יש להרכיב מעקה תקני .9.1

התקבלה תוצאה של 11.5 ס''מ הערה:
2 1

בניגוד לתקן

ת"י 5100 הדן במסתורים תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1500 ש"ח 1500 1 יש להרכיב מעקה תקני
הערכת מחיר:
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ארון מרכזית מים
חסר ארון מרכזיית מים .9.2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1500 ש"ח 1500 1 השלמת ארון
הערכת מחיר:
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מפסק פאקט
חסר מפסק פאקט עבור דוד חשמלי ועבור מזגן .9.3

דוד לא מחובר לחשמל הערה:
2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1000 ש"ח 500 2 יש להשלים מפסק פאקט ולבצע חיבור
הערכת מחיר:
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פתח ניקוז
פתח ניקוז גבוה ממפלס ריצוף .9.4

עלול לגרום למים עומדים הערה:
1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1000 ש"ח 1000 1
יש לסטת סביב פתח הניקוז, להנמיכו לגובה מפלס הרצפה,

לבטן ולבצע תיקון איטום
הערכת מחיר:

מתלה כביסה
חסר מתלה כביסה .9.5

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

600 ש"ח 600 1 יש להשלים מתלה כביסה כמתואר במפרט הטכני פרק 3.4
הערכת מחיר:
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מרפסת שרות .10

ניקוז מכונת כביסה
חסר איטום סביב צינור ניקוז .10.1

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לבצע איטום
הערכת מחיר:
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ברז מכונה כביסה
גימור לא אסטטי .10.2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לשייף ולתקן
הערכת מחיר:
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פתח למייבש
נדרש לסגור עם מכסה תריס .10.3

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

300 ש"ח 300 1 השלמת מכסה תריס עבור מייבש
הערכת מחיר:
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ספרינקלרים
השלמת רוזטה לספלינקלר .10.4

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

100 ש"ח 100 1 השלמת רוזטה
הערכת מחיר:
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צבע קירות
תיקוני צבע .10.5

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לבצע תיקון טיח וצבע
הערכת מחיר:
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ברז מים חמים למכונת כביסה
חסר ברז .10.6

1

בניגוד לתקן

הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 השלמת ברז
הערכת מחיר:
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ממ"ד .11

דלת ממ"ד
נעילת הדלת קשה יותר מהמותר בתקן .11.1

1

בניגוד לתקן

לפי תקן ישראלי 4422 - נעילת הדלת צריכה להיות עד להפעלת כוח של 20 ק"ג. תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 כיוון נעילה של דלת ממד
הערכת מחיר:
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דלת ממ"ד
פגיעות בצבע של משקוף .11.2

2 1

בניגוד לתקן

ת"י 4422 חלק 2 הדן בגימור מוצרי ממ"ד תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת משקוף
הערכת מחיר:
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דלת ממ"ד
פגיעות בצבע של דלת .11.3

2 1
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3

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת דלת
הערכת מחיר:
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התקן סינון אוויר
חסר .11.4

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1500 ש"ח 1500 1 יש להשלים התקן ממד
הערכת מחיר:
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חלון הדף
חלון הדף תקוע .11.5

2 1

בניגוד לתקן

תקנות פיקוד העורף תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

500 ש"ח 500 1 יש לפרק סוגר מרותך, לשייף ולצבוע
הערכת מחיר:

מיזוג אוויר .12

הכנה למזגן מרכזי
לא ניתן לבדוק הכנות ניקוז ,גז וחשמל מכיוון שיש הנמכת גבס .12.1
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חדרים
חסרות הכנות עבור ניקוז מזגנים בחדר השינה וחדר הורים .12.2

בניגוד לתקן

מפרט טכני של הפרויקט תאור תקן

ראה תמונות

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

3000 ש"ח 2 1500
יש להשלים ניקוז מזגנים בקירות חדרים עבור מזגנים

מפוצלים כפי שמופיע בתוכנית המכר
הערכת מחיר:
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סלון .13

צבע קירות
פגיעות בצבע .13.1

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לבצע תיקון טיח וצבע
הערכת מחיר:
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צבע קירות
סדק בטיח בקיר .13.2

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

800 ש"ח 800 1
מומלץ לחרוץ, לתקן באמצעות חומר גמיש ולבצע תיקון

שפכטל וצבע
הערכת מחיר:
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ספרינקלרים
עיבוד לא אחיד מסביב לספלינקלר .13.3

2 1
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4 3

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 200 2 גימור מסביב לספרינקלר
הערכת מחיר:
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מסדרון .14

ספרינקלרים
חסרות רוזטות .14.1

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 100 2 השלמת רוזטות
הערכת מחיר:
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הנמכת גבס
סדק בהנמכת גבס .14.2

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

800 ש"ח 800 1 יש לבצע תיקון באמצעות סרט משוריין, שפכטל וצבע
הערכת מחיר:
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צבע קירות
פגיעה בצבע קיר .14.3

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לבצע תיקון טיח וצבע
הערכת מחיר:
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חדר הורים .15

ספרינקלרים
תיקון סביב לנקודת ספינקלר בקיר חדר ארונות .15.1

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

200 ש"ח 200 1 תיקון מסביב לספרינקלר
הערכת מחיר:
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צבע קירות
פגיעות בצבע .15.2

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 יש לבצע תיקון טיח וצבע
הערכת מחיר:
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מחסן .16

צבע קירות
צבע כללי במחסן .16.1

2 1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

1000 ש"ח 1000 1
בעקבות ריבוי פגיעות בצבע , יש לבצע צביעה מלאה של

המחסן
הערכת מחיר:

 118



דלת מחסן
צבע במשקוף המחסן .16.2

1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת המשקוף
הערכת מחיר:
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משקוף הדלת
פגיעה במשקוף הדלת .16.3

2 1

בניגוד לתקן

ת"י 5044 חלק 1 הדן בפגיעות ומראה דלת הכניסה , המשקוף והאביזרים תאור תקן

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

400 ש"ח 400 1 שיוף וצביעת המשקוף
הערכת מחיר:

פיקוח הנדסי (10%) .17

פיקוח הנדסי .17.1

מחיר מחיר יחידה כמות תאור

6400 ש"ח פיקוח הנדסי (10%)
הערכת מחיר:
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להלן סיכום ההמלצות לתיקון:

מחיר תאור נושא

לא צוין יש להוריד מדבקה ולבצע בדיקת שריטות

3000 ש"ח
יש לפרק ריצוף ולבצע ריצוף מחדש בשיפוע תקין לכיוון

הניקוז

300 ש"ח יש לבצע איטום תקין

200 ש"ח יש לבצע איטום

400 ש"ח השלמת פנל

750 ש"ח השלמת כוחלה במישקים לצורך איטום

500 ש"ח הורדת שאריות צבע יש לוודא כי לא נותרות שריטות

3200 ש"ח פירוק והחלפת האבנים הפגועות

מרפסת שמש

500 ש"ח הרכבת סף תחתון לדלת

150 ש"ח החלפת גומי

300 ש"ח השלמת מנעול פרפר פנימי

400 ש"ח
תיקוני צבע לדלת. במידה והתיקון לא יצליח יש להחליף כנף

דלת .

1500 ש"ח
פירוק הדלת והמשקוף , פילוס המשקוף כולל ביטון והרכבה

מחדש

300 ש"ח תיקוני צבע משקוף

400 ש"ח שיוף וצביעת משקוף

400 ש"ח שיוף וצביעת המשקוף

400 ש"ח להשלים סגר ועינית בדלת

100 ש"ח השלמת מעצור לדלת

דלת כניסה

100 ש"ח השלמת מכסים בלוח

200 ש"ח יש לסמן מעגלים

200 ש"ח החלפת דלת פגומה

800 ש"ח יש להשלים אינטרקום

150 ש"ח השלמת האביזר וחיבורו

100 ש"ח החלפת חיווט בין המתגים

100 ש"ח לסדר תושבת גלאי

חשמל

1400 ש"ח
על הקבלן להציג הוכחה לביצוע זכוכית בטיחותית . במידה

ולא יש להחליף זכוכית לזכוכית בטיחותית

400 ש"ח
תיקוני צבע לדלת. במידה והתיקון לא יצליח יש להחליף כנף

דלת .

400 ש"ח יש להחליף מכסה ארגז תריס

200 ש"ח הורדת שאריות צבע יש לוודא כי לא נותרות שריטות

אלומיניום ודלתות
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200 ש"ח השלמת פקקי ניקוז

800 ש"ח החלפת מסילה תחתונה בעקבות ריבוי שריטות

100 ש"ח מרווח ברגים במשקוף

500 ש"ח תיקוני צבע שלבי התריס

250 ש"ח יש לבצע איטום תקני ושלם בהיקף החלון

300 ש"ח ביצוע איטום חומר גמיש חדש

200 ש"ח הורדת שאריות צבע יש לוודא כי לא נותרות שריטות

500 ש"ח כיוון כנפיים וגלגלים

200 ש"ח הורדת שאריות צבע יש לוודא כי לא נותרות שריטות

400 ש"ח שיוף וצביעת משקוף

500 ש"ח החלפת ידית תריס

150 ש"ח החלפת גומיה

300 ש"ח מנגנון נעילה לא תקין

300 ש"ח יש להחליף שלב פגום

300 ש"ח
יש להחליף לברגים מתאימים . יש לבדוק כי לא נגרמו

שריטות כתוצאה מברגים לא מתאימים

400 ש"ח שיוף וצביעת המשקוף

600 ש"ח יש להחליף לזווית מתאימה שתכסה את ארגז התריס

100 ש"ח החלפת חיווט בין מתגים

400 ש"ח כיוון מנוע תריס

400 ש"ח שיוף וצביעה

100 ש"ח חיבור מגביל תנועה

150 ש"ח החלפת גומיה

500 ש"ח החלפת הלבשה פגומה

300 ש"ח השלמת סטופרים

300 ש"ח
יש לנקות קופסאת ביקורת . יש לבצע בדיקה ולוודא כי לא

נותרה פסולת בניין בקו הדירתי.

400 ש"ח
יש להתקין אביזר מקטין לחץ לקבלת לחץ דירתי בין 1.5 ל6

בר לפי דרישות הל"ת

6000 ש"ח
יש לפרק מיכל הדחה, למקם בצורה תקינה , לבצע חיפוי גבס

וקרמיקה ותיקןני ריצוף ואיטום באזור

400 ש"ח השלמת ברז

250 ש"ח השלמת סיפון

100 ש"ח איטום מישקים

200 ש"ח השלמת מושב אסלה

מקלחת כללית
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700 ש"ח הרכבת ברז מטבח

400 ש"ח יש לשייף ולתקן

200 ש"ח יש לבצע אטימה מחדש

600 ש"ח
יש לנקות שאריות צבע , יש לוודא כי לא נותרו פגיעות

בארונות

400 ש"ח יש לבצע תיקון טיח וצבע

מטבח

200 ש"ח החלפת אריח פגום

200 ש"ח החלפת אריח פגום

400 ש"ח החלפת אריח פגום

200 ש"ח החלפת אריח פגום

200 ש"ח
יש להשלים רובה . יש לוודא כי גוון הרובה תואם לרובה

הקיימת. במידה ולא יש לחרוץ את הרובה בכל החדר ולבצע
מחדש

200 ש"ח החלפת אריח פגום

600 ש"ח
יש להשלים רובה . יש לוודא כי גוון הרובה תואם לרובה

הקיימת. במידה ולא יש לחרוץ את הרובה בכל החדר ולבצע
מחדש

400 ש"ח יש להחליף אריחים פגומים

600 ש"ח יש לפרק אריחים סמוכים ולבצע בצורה תקינה

400 ש"ח החלפת אריח פגום

ריצוף וחיפוי

400 ש"ח השלמת ברז

250 ש"ח השלמת סיפון

6000 ש"ח
יש לפרק מיכל הדחה, למקם בצורה תקינה , לבצע חיפוי גבס

וקרמיקה ותיקןני ריצוף ואיטום באזור

200 ש"ח איטום מישקים

200 ש"ח השלמת מושב אסלה

מקלחת הורים

1500 ש"ח יש להרכיב מעקה תקני

1500 ש"ח השלמת ארון

1000 ש"ח יש להשלים מפסק פאקט ולבצע חיבור

1000 ש"ח
יש לסטת סביב פתח הניקוז, להנמיכו לגובה מפלס הרצפה,

לבטן ולבצע תיקון איטום

600 ש"ח יש להשלים מתלה כביסה כמתואר במפרט הטכני פרק 3.4

מסתור כביסה

400 ש"ח יש לבצע איטום

400 ש"ח יש לשייף ולתקן

300 ש"ח השלמת מכסה תריס עבור מייבש

100 ש"ח השלמת רוזטה

מרפסת שרות
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400 ש"ח יש לבצע תיקון טיח וצבע

200 ש"ח השלמת ברז

500 ש"ח יש לפרק סוגר מרותך, לשייף ולצבוע

400 ש"ח כיוון נעילה של דלת ממד

400 ש"ח שיוף וצביעת משקוף

400 ש"ח שיוף וצביעת דלת

1500 ש"ח יש להשלים התקן ממד

ממ"ד

3000 ש"ח
יש להשלים ניקוז מזגנים בקירות חדרים עבור מזגנים

מפוצלים כפי שמופיע בתוכנית המכר מיזוג אוויר

400 ש"ח יש לבצע תיקון טיח וצבע

800 ש"ח
מומלץ לחרוץ, לתקן באמצעות חומר גמיש ולבצע תיקון

שפכטל וצבע

400 ש"ח גימור מסביב לספרינקלר

סלון

200 ש"ח השלמת רוזטות

800 ש"ח יש לבצע תיקון באמצעות סרט משוריין, שפכטל וצבע

400 ש"ח יש לבצע תיקון טיח וצבע

מסדרון

200 ש"ח תיקון מסביב לספרינקלר

400 ש"ח יש לבצע תיקון טיח וצבע
חדר הורים

1000 ש"ח
בעקבות ריבוי פגיעות בצבע , יש לבצע צביעה מלאה של

המחסן

400 ש"ח שיוף וצביעת המשקוף

400 ש"ח שיוף וצביעת המשקוף

מחסן

6400 ש"ח פיקוח הנדסי (10%) פיקוח הנדסי
(10%)

70600 ש"ח סיכום מחירים לפני מע"מ

12002 ש"ח סה"כ סכום מע"מ (17%)

82602 ש"ח סיכום מחירים כולל מע"מ (17%)
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